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Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001,
Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari | miSljenja odnosc se¢ samo na ispitivani uzorak. lzveStaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za

javno zdravlje Vojvodine.
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu 1 humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

FutoSka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12126/25

Datum uzorkovanja: 10.11.2025

Vreme uzorkovanja: 10:35 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 10.11.2025

Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 15:15h

Datum izdavanja Izvestaja o uzorkovanju: 13.11.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen preciSéenosti: preciScena hlorisana voda

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JP "Vodokanal Becej", Danila Kisa 3, Becej

Kontakt korisnika: jozef.bata@vodokanal-becej.rs

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor 01-567/5 od 04.04.2025 / JN 1I-1/25 (br.237 od 02.04.2025)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 10/11/2025, Q2.HI.040-06

Poreklo vode: JP "Vodokanal Becej" (preciScena hlorisana voda)

Lokacija uzorkovanja vode za pi¢e (Merno mesto): Dom zdravlja Betej - Zdravstvena stanica Be€ej, Brace Tan 3,

Becej 45.6179567000, 20.0587504000
Mesto uzorkovanja: Cajna kuhinja-hitna pomoc

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznacna identifikacija:
Mikrobioloska analiza (Osnovni obim "A"), M25§31610042
Fizi¢ko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), H03089508, H02095476, HO1111239

Identifikacija kori§¢ene metode: _ .

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiolosku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS ISO 5667-5:2008

3. SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tatke 1, 2, 3,4.1,4.2,4.3,4.4.1,4.4.2,4.4.6,4.5,5 1

4. SRPS EN ISO 5667-3:2024% _ -~ _ _

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizi¢ko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS EN ISO 5667-3:2024*

3. SRPS ISO 5667-5:2008

Napomena: -
Rezultati fizi€ko-hemijske analize odredeni na terenu
Naziv parametra JM  Oznaka metode Utvrdena vrednost
- Temperatura vode _ °C | SRPSH.ZI.106:1970 18.6
Temperatura vazduha . Q3.XW455 | 228
*Rezidualni hlor mg/ll  Q3.XM.442 - 0.3

Cw Mcrmk/p;tmmun ozpaceni zvezdicom nisu akreditovani
Transport uzorka: FriZider u vozilu
Tcmpc atura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C !

Od Bv rni tehni¢ar Koji je izvrSio uzorkovanje T ; Sef Odseka
“MP. : Prim.
~+“Lekar specijalista higijene i m

Kraj izveStaja o uzorkovanju

nu ekologiju
il Zivadinovié¢
inske ckologije

Tzvestaj o uzorkovanju broj 02-12126/25/U je deo lzveStaja o ispitivanju broj 02-12126/25 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HIL040-50, lzvestaj o ispitivanju broj
02-12126/25 je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.H1.040-50 i sve clemente pavedene u njemu.
Institut za javno zdravlje Vajvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 150 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagladenosti/komentari i miSljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavali izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek laboratorijskih sluzbi

Futodka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12126/25

Datum prijema uzorka: 10.11.2025

Datum pocetka analize: 10.11.2025

Datum zavrSetka analize: 12.11.2025

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 12.11.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JP "Vodokanal Becej", Danila Kisa 3, Becej. Danila Kisa 3, Becej
Lokacija uzorkovanja: Dom zdravlja Becej - Zdravstvena stanica Becej, Brace Tan 3, Becej (Cajna kuhinja-hitna

pomoc)

Poreklo vode: JP "Vodokanal Becej" (preciScena hlorisana voda)

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HL.453 (u skladu sa SRPS
EN ISO 5667-3), HO3089508, H02095476, HO1111239

Napomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE
Naziv parametra JM Oznaka metode ffﬁ-wng?f : Norma
Prava boja mg Pyl SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofotometrijska <2 (5)
metoda)
Prag mirisa (na 23°C) ### TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ ( BEZ)
Mutnoca NTU 11) SMEWW 20th 2130B (turbidimetrijska metoda) 0,44 (1)
pI—I . SRPS EN 1SO 10523:2016 (elektrohemijska metoda) 7.90 (6,8-8.5)
Potro$nja KMnO4 mg/l Q3.HL316 (volumeltrijska metoda) 4.6 (12)
Ostatak isparni mg/l Q3.H1.494 (racunska metoda) 4794 (-)
Elektroprovodljivosl na 20°C  pS/em SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 716 (12500)
Amonijak mg/l Q3.HL551 (IC-CD metoda) <0,02 (0,5)
Slobodni rezidualni hlor mg/l Q3.HL308 (spektrofotometrijska metoda) 0,25 (1,0) ##
Hloridi mg/| SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) 3.0 (250)
Nitriti mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektrofotometrijska <0,005 (0,03)
metoda)
Nitrati mg/! SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) 7.0 (50,0)
Ukupno gvozde mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,041 (0,3)
Mangan mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) <0,001 (0,05)

11) SMEWW 20ih - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition, 1998
4 Prema smericama Instituta za_javno zdravije Srbije 'Dr Milan Jovanovic Batut' o primeni liste VI Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vede za pice u pogledu kone. rezidualnog hlora
### Prag mirisa odreden u deblorisanof vodr.

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglaSenosti:
Utvrdene vrednosti ispitanih parametara u uzorku vode za pice koje imaju propisane maksimalno dopustene

koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice ("S. list SRJ" br. 42/98 1 44/99 i "Sl. glasnik RS" br. 28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 2, 3, 4 i5.

Odgovorni aqﬁalitiéar [\S/ef Odsekajlaboratorijskih sluzbi
Maja Cirkovief’ M.P. Danjjela Lukic, dipl. hem.

Master, hemié w wih) Specijalista j# toksikoloSke hemije
Mt fI Kraj izvestaja o ispitivanju

I

Tzveitaj o ispitivanju broj 02-12126/25/H je deo Izvedtaja o ispitivanju broj 02-12126/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HLO40-50. Tzveftaj o ispitivanju broj
02-12126/25 je celovil samo ako sadrzi Obrazac Q2.HLO40-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 180 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i misljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. lzvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.

O6pasau Q2 ,XH.040-62- Msname 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za sanitarnu mikrobiologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijenal@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12126/25

Datum prijema uzorka: 10.11.2025

Datum pocetka analize: 10.11.2025 14:45h

Datum zavrSetka analize: 12.11.2025

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 12.11.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JP "Vodokanal Becej", Danila Kisa 3, Be¢ej, Danila Kisa 3, Belej

Lokacija uzorkovanja: Dom zdravlja Beéej - Zdravstvena stanica Becej, Brace Tan 3, Becej (Cajna kuhinja-hitna
pomoc)

Poreklo vode: JP "Vodokanal Becej" (preciScena hlorisana voda)

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS
EN ISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M2S31610042

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Naziv parametra IM Oznaka metode 5#}578‘31‘7 Granicna vrednost
Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100ml 7P-2al-m2.2.1 0 (0)
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml //P-2al-m2.2.1 0 (0)
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/lml  7/P-2al-ml.1 0 (10)
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml //P-2al-m3.1.2 0 (0)
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml 7/P-2al-m4.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml  7/P-2al-m5.2.1 0 (0)
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cfu/100ml 7/P-2al-m6.2.1 0 (0)

Vrste utvrdenih mikroorganizama: Negativan nalaz

DPublikacija "Voda za pice". Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti. Privredni pregled Beograd, 1990

Odgovorni analiticaf Sef Odseka za sanitarnu bakteriolagiju

Prof. dr Vera an . Prof. dr man
Specijalista mikropiologije sa parazitologijom M.P; Specijalista mikrobiologije sa parazifologijom

KrajizveStaja o ispitivanju

Tzvestaj o ispitivanju broj 02-12126/25/M je deo lzvestaja o ispitivanju broj 02-12126/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HLO40-50. TzveStaj o ispitivanju broj
02-12126/25 je celovit samo ako sadri Obrazac Q2.HL040-50 i sve clemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertilikovan prema zahtevima standarda SRPS 18O 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i misljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. [zvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno adravlje Vojvodine.

O6pasau Q2 X1.040-74- Usname 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu 1 humanu ckologiju
Odsek za sanitarnu mikrobiologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-12126/25
Datum prijema: 10.11.2025

Datum izdavanja Priloga: 12.11.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloske parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI. list SRJ, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1, tacka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice Sl. glasnik RS broj 28/2019.

Odgovorni ana]it]c _ Sef Odseka za sanitarnu bakteri logiju
Prof. dr Vera Gusnyan MP. Prof. dr V¢ sman
Specijalista mikropiologije sa parazitologijom : Specijalista mikrobiologije sa parazologijom

Prilog je deo [zvestaja o ispitivanju broj 02-12126/25 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HIL.040-50. Izveitaj o ispitivanju broj 02-12126/25 je celovit samo ako sadrzi

Obrazac Q2.HL0O40-50 i sve elemente navedene u njemu. ) .
Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001, Rezuhati analiza, izjave o usaglaenosti/komentari i misljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. [zvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZzavali izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Ob6paszan Q2,X1.040-72- U3name 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12126/25

Datum uzorkovanja: 10.11.2025 Vreme uzorkovanja: 10:35 h
Datum izdavanja MiSljenja: 14.11.2025

Vrsta: Voda za pice - preciscena hlorisana voda

Poreklo vode: JP "Vodokanal Becej" (pre€iscena hlorisana voda)

Obim mikrobiolo$ke analize: ~ Osnovni obim "A"

Obim fizicko-hemijske analize: Osnovni obim "A"

Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pic¢e (Merno mesto):
JP "Vodokanal Becej", Danila Kisa 3, Becej Dom zdravlja Be€ej - Zdravstvena stanica Becej
Danila Ki$a 3 Brace Tan 3

Becej Becej

45.6179567000, 20.0587504000
Mesto uzorkovanja:
(Cajna kuhinja-hitna pomoc)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane SI. glasnik RS br. 41/09 1 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl. list SRJ, broj 42/98 i 44/99 i SL. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobiolo$kih, fizickih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO ISPRAVAN u odnosu na zahteve ¢1.3, €1.4, stav 314, ¢l. 12, stav 1, tacka 2, ¢l. 25,
stav 2, stav 3, tacka 5 i tacka 6, ¢l. 26, stav 2, tacka 1 1 2, stav 3, stav 6, tacka 1, ¢l. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, Sl. glasnik RS br. 41/09 1 17/19; €l 3, stav 1, tacka 1, 2, 3, 4 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za
pice, SI. list SRJ br. 42/98 1 44/99 i Sl. glasnik RS br. 28/2019 i savremena stru¢na saznanja, te se moZe koristiti za
pice, kuvanje, pripremu hrane, odrZavanje li¢ne i opste higijene.

Napomena: Primenjuje se lista VII vaZeceg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu
koncentracije rezidualnog hlora prema stru¢noj proceni lekara specijaliste higijene (preporuke Instituta za javno
zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovi¢ Batut").

Sef Odseka [z4 humanu ekologiju
M.P. Prim| dr Emil Zivadinovi¢
Lekar specijalista higijene i icinske ekologije

Kraj mi§ljenja :

Misljcnje je deo lzveStaja o ispitivanju broj 02-12126/25 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HLIM0-50). lzvedtaj o ispitivanju broj 02-12126/25 je celovit samo ako sadrZi
Obrazac Q2.HLO40-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 150 9001 1 14001, Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i misljenja odnose s¢ samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavali izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasau Q2.X1.040-88- Uanawe 5



