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Institut za javno zdravlie Voivodine
Centar za higijenu i huinanu-ekologiju
Odsek za humanu ekolosiiu
Futoska 121. 21000 Nov'i lSad
e-mait: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacionibroj uzorka: 02-9956125
Datum uzorkovanja: I6.09.2025
Vreme uzorkovanja: 10:11 h
Datum prijema uzorka u laboratorijt: 16.09.2025
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 15:15 h
Datum izdavanja Izve5taja o uzorkovanju: 18.09.2025
Naziv uzorka: Vo da za piie
Stepen prediS<lenosti: prediSiena hlorisana voda
Broj ekvivalentnih stanovnita: -
Korisnik: JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Bedej
Kontakt korisnika: jozef.bata@vodokanal-becej.rs
Uzorkovanjo na osnovu: Ugovor 01-567/5 od 04.04.2025 IJN II-1/25 (br.237 od,02,04.2025)

Dnevni plan uzorkovanja za dan 1610912025, e2.HLO4O_06
Poreklo vodo: JP "Vodokanal Bedej" (prediliena hlorisana voda)
Lokacija uzorkovanja vode za piie (Memo mesto): osnovna Skola "Petefi Sandor", Republikanska 135, Bedej

45.61 16300000, 20.036237 5000
Mesto uzorkovanja: Kuhinja

Potrobna laboratorijska analiza i jednoznadna identifikacija:
Mikobiololka analiza (Osnovni obim "A"), M2S32208021
Fizidko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), H030S8576, H02094663,H01108084
Identifikaciia kori5Cene metode:
lo:llp^"I-qig*"_y11jg y9-d! za piie za mikobioloiku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5661-l:2023
2. SRPS ISO 5667-5:2008
I qBtq Eli M 194s8;2009 (en), ta,ke 1,2,3,4.1,4.2,4.3,4.4.1,4.4.2,4.4.6,4.s, s i
4. SRPS EN ISO 5667 -32024*

lo^.!1pA-trg*o-yqji y9-d! za piie za fizl(ko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-1t2023
2. SRPS EN ISO 56 67 -3:2024*
3. SRPS ISO 5667-5:2008
Napomena: -

Rozultati fizidko-hemijske analize odredeni na terenu
Oznaka metode Utvt dena

+ M.btlc/pxraqtctii oznaLri .rcdicoDt ,i!u tkfr.litova|i

Transport uzorka: FriZider u vozilu
Te{erarura friZidera pri transportu uzorka: 4.C

od ,umanq ckologi ju
-\ .- :!
+nrl Zwlqll0vlcPr

binske ekologije

.jecelovits.no ako sadrziObrazac Q2.HL04O-5O i sv6 element€ navcdcnc u njemu.

isPitivari uzorak.Izvestaj o ispitivanju ne Bmo 6c unnozavali izuzev u celili i uz odobrcnjc Instilula zajavno zdravlje Vojvodine.
O6pa3arr Q2,X[.040-51- H3Aa]6e 5

T vode .C
SRPS H.Zl.l06:1970 21.3

Tcmperatula vazdrrha "C o3.x14.455 23.9
+Rezidualni hlor mS,{ Q3.XLl.442 0.4
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Institut za javno zdravlie Voivodine
Centar za higijenu i huinanu-ekologiju
Odsek laborlt-oriiskih sluZbi
Furoska 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: O2-9956t25
Datum prijema uzorkat 16.09.2025
Datum podetka analizo: 16.09,2025
DatumzavrSetka analize: 17.09.2025
Datum izdavanja lzveltaja o ispitivanju: l7 .09.2025
Naziv uzorka: Voda za piie -

$o."rq$, JP'Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Bedej, Danila KiIa 3, Bedej
Lokacija uzorkovanja: Osnovna Skola,,petefi Sandor;, Republikanska 135, Bedei (Kuhinja)
Poreklo vodo: JP "Vodokanal Bedej" (prediliena hlorisana voda)
Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim ',A,,
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu e3.HI.453 (u skladu sa SRpS

EN rSO 5667_3), H03088576, H02094663, H01108084
Napomena:

REZT LTATI FztdXO-nrrrnrsxe ANALIZE

Prava boja mg Pt4 SRPS EN ISO 7E87:2013C (spektrofotometrijska
metoda)

<2 (s)
Prag mirisa (na 23"C) ### TON SRPS EN 1622:2008 (kv(lilativna meloda) BEZ BEZ
Mutnoia NTU I I) SMEWW 20th 21308 (lurbidimetrijska metoda) 0,84 (1)
pH SRPS EN ISO 10523:2016 (elekrrohemijska metoda) 7,86 (6,8-8.5)
PotroJnja KMn04 mdl Q3.HL316 (volumetrijska rnetoda) 10 ( 12\
Ostatak isparni mg4 Q3.HI.494 (raiunska metoda) t1\ 1 (-)
ElektroprovodI jivost na 20'C pS/cm SRPS EN 27888:2009 (konduktom€trijska meloda) 7t0 ( 2500 )

Amonijak mg/l Q3.H1551 (IC-CD metoda) <0,02 (0.5)
Slobodni rezidualni hlor mg/l Q3.H1.308 Gpektrofotometrijska meloda) 0,25 ( 1,0 ) ##
Hloridi mA,4 SRPS ENISO lU.'04-l:200'r llC-CD m{r,d.rJ 6,9 (2s0)
Nitriti mg/l 1 1) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektrofotomelrijska

metoda)
<0,005 ( 0,03 )

Nitrati mgl SRPS EN ISO l{1304-1r2009 (IC-CD metoda) 6,4 ( s0.0 )
Ukupno gvoZrlc mM SRPS EN ISO 1 1885:2011 (ICP-OES meroda) 0,092 (0.3)
Mangan mg,4 SRPS EN ISO 11885r2011 (ICP,OES mekrda) <0,001 ( 0,05 )

t1) SMEWW20th - StandaDi Mcthods fot ke EraniDation otwatet d Wastewatu 20th Edition, t998

#l Pns ninsa odre.lcn u dehlorisanoj vodi.

Primenjeno pravilo odludivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.
Izjava o usaglalenosti:
Utvrdene vrednosti ispitanih parametara u uzorku vode za piie koje imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za piie ("S1. list SRJ" br. 42198 i 44199 i "Sl. glasnik RS" br.2Sll9) dlan 3, srav l, tatke 2,3, 4 i 5.

Odgovorni analitid{r
mr hemilskih naut<{ lStant<a Sobii
Specijalista toksik{fiste tremi;e

/b

Sef Odseka laboratorijskih sluZbi
Danijela Lukic. dipl. he:n.

jc cclovit samo ako sadrri Obraac Q2.HI.040-50 i sve elemcnre nave/ene u njemu.

ispiLiv.ni uzorak. Izvcstaj o ispitiveju ne sme se uturoravati izurcv u.elini i uz odobrcrjc Insrirura za jevno zdravlje Vojvodine.

O6pa3au e2 .XU.040_ 62_ tA3na]E,e 5



Naziv paianelra JM
:Ukupan broi koliformnih bakterija (37"C 24-48h) cfu/100m1
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ
02,9956125M

lnslilut zr .jlv no zdravlic VoivrrLline
Cc_nlilr /r higijenrr i huinrnrr ckologi.jrr
Oclsek Orisck za sanitarnu bakteriolcigijLr
Furoika 121.21000 Novi Sad
e-mai I : h igi jena@izizv.or g.rs

Identifilacionibrojuzorka: 02-9956125
Datum prijema u zorka: 16.09.2025
Datum podetka analize: 16.09.2025 14:45 h
Datum zavrdetka analize: 18.09.2025
Datum izdavanja Izve5taja o ispitivanju: 18.09.2025
Naziv uzorka: Voda za piic
Korisnik: JP "Voclokanal Be(ej". Danila KiSa 3. Bccej. Danila Kiia 3. Beiej
Lokacija uzorkovanja: Osnovna Skola ,pcrefi 

Sandoi:,. Repuhlikanska 135. Beiej (Kuhinja)
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedcj" (predi5iena hlorisana voda)
Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A',
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostaYlien u ambalaZi odabranoj i pripleniljenoj prema uputstvu e3.Bp.853 (u skladu sa SRpS

EN ISO 19458 i SRPS EN ISO 5661_3), M2532208021
Napomena:

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZAPICE
Oznaka metode

t )P -2al-m2.2.1
t.D-2a1-n2.2.1
/-P-2a1-rrl.1

1)P-2al-n4.1
t.D -2al-m5.2.1
t.D-2a1-m6.2.1 fl ir ll

t)hblika.iit "W a n ?jia". Stn,(lar.i,L neb.tc n! ispitivulic hiBljcDskc isltravDosti, pirtudt)i ?restcJ BL, Erat, t9sa

Sel Odscka za sanirarnu bakrqrialqdiu
ProL dr Ver{G.u(/man

Specijal isra m ikrobiotogije'a parazi{3,/grjom

02 r)956,25 ic r(1.{rl , rno ak,, s{Jrrr ObrJ/au Q2.Hl.('4r' 1U I ivL cl.D.nrc n cJcn , 1i, m,,

isPidvlni uzo.ak. Izvciraio ispitivarju nc sDrc sc Dmnozavati izuzcv u celini i uz odohrenic Inslilura zajavno zdr{vlic Vojv&,ne.

O6pa.,aq Q2.Xt1.040-74- l.43raH,e 5

cfu/l00ml
cfu/100m1

cfu/100nil
cfu/100m1

Fekalne kolilbrmne bakterije (44'C 24-48h) ciir/J00url
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakteriia (37"C 48h) cfu/lml

.Streptokoke fekalnog porekla (37.C 24-48h)
iProteus vrsre (37'C 24-48h)
, Sulfitorcdukujuie ktostridije (37.C 24-48h)

lPseudomonas aeruginosa (42"C 24-48h)
Vrsle utvrdelih mikroorganizalna: Negal ivan nalaz

Odgovorni ana$ie 0
Prof. clr Vcra CLldan
Specijalisra mil$/biologije



i.;'r ,i.)'jllrlAril,r IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02_9956/25A/I
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Inslilttl zrr .ilrvrru zrllavlle Vojvorlinc
Cenlrr'/ir higilcnu i hurnanu ckologi.jrr
Odsck Oclsek za sanitarnu baktcr.ioirigiju
Furoska 121. 21000 Novi Sad
e-rrail: higi jena@izjzv.org.rs

Identilikacioni broj uzorka: O2-9956t25
Datnnl prijerna: \6.09.2025
DaturnizdavanjaPriloga: 18.09.2025
Naziv uzorka: Voda za piie
Napomcna:

PRILOG Stntrttt/

tlt

KOMENTAR

Utvralene vrednosti za ispitivane mikrobioloske parametre za dostavljeni uzorak vode za piie ODGOVARAJU
normarra Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie, Sl. list SRJ, broj 4219g,4419t1 61un3, stav 1, tadka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie Sl. glasnik RS broj 2gl2ol9.

Odgovomi analitiiar,
Prof. dr Vera Guffi
Specijalista mikfb)ologije sa parazirologijom

V

SeI Odscka za sanilarnu baktcriolouiir
Prof. dr Vera ffian

Speci.ialisla mikrobiologijc sa narazit${ijom

Obrazlc Q2.H1040 50 isve eleDcnrc navcdenc u nltnu.

rsfnrvrnr u/or.k. r7!r<Lrro rsp,l,v.,'ru n( 
'nre 

s( uDnozavdti izuzcv ! cclini iuz odohrcnic tnstitura zajavno zdravljc Voivodinc.

O6pa3au Q2,XI{.040-72- llttarse 3
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H}.ICT'ITYT 3A

B0IB0814Ht
O ZDRAVSTVENOJ ISPRA\TNOSTI UZORKA

VODE ZAPTCE
Institut za javno zdravlie Voivodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za hu-manu ekolosiiu
Futoska 121. 21000 Nov'i."sart
e-mail: higij ena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj vorka: 02-9956125
Datum uzorkovanj a: 16,09.2025 Vreme uzorkovanja: l0:1l h
Datum izdavanjaMi5ljenja: 19.09.2025
Vrsta: Voda za piie - prediSiena hlorisana voda
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (prediiiena hlorisana voda)
Obim mikrobioloSke analize: Osnovni obim ,,A',

Obim fizidko-hemijske analize: Osnovni obim ,,A,,

Korisnik:
JP "Vodokanal Bedei", Danila KiSa 3, Bedej
Danila KiSa 3

Bedej

Lokacija uzorkovanja vode za piie (Merno mesto):
Osnovna Skola "Petefi Sandor"
Republikanska 135
Bedej
45.61 16300000, 20.036237 50Cf
Mesto uzorkovanja:
(Kuhinja)

(Zakon o bezbednosri hrane Sl. glasnik RS br.4llO9 i l7ll9:
Pravilnik o higijenskoj ispravnosri vode za piie. St. lisiSRJ, broj 42tg8'i qqlg,; i $. glasnik RS br.28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikobiolo5kih, fizidkih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za piie je ZDRAVSTVENO ISPRAVAN u odnosu na zahteve d1.3, d1.4, stav 3 i 4, il. 12, stav 1, tadka 2, dl. 25,
stav 2, stav 3, tadka 5 i tadka 6, dI.26, stav 2, taaka I i 2, stav 3, stav 6, tadka 1, dI.55, stav I Zakona o bezbednosti
hrane, Sl. glasnik RS br. 41109 i 17119 81.3, stav 1, tadka 1, 2, 3, 4 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosri vode za
piie, Sl. list SRJ bt.42198 t 44199 i Sl. glasnik RS br. 2812019 i savremena strudna saznanja, re se moZe koristiti za
piie, kuvanje, pripremu fuane, odrZavanje lidne i opite higijene.
Napomena: Primenjuje se lista vII vazeieg pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie u pogledu
koncentracije rezidualnog hlora prcma strudnoi proceni lekara specijaliste higijene (preporuke Insiituta za javno
zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovii Batut").

Oh'x/jc Q2 H l.n4GS0 i svc (t(m(nr. navntcnc u nittr,u.

rslrlvanr u7.rdk. r/vc(xlo isnirivunju nc sme sc umnozavali izuzov u cctinjiuz odobrcnjc tnsriruta a javno 7nr^1j" v.jv.i;"".

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZAPICE

O6pajau Q2.XI,I.040-88- H jxalr,c 5

Sef Odseka za humanu ekologiju
Prim. dr Emil Zivadinovii

specijalista higijene i medicinske ekologije


