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IZVESTAJ O UZORKOVANru BROJ
02-99ssr2sN
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Instilut za.javno zdravlie Voivodine
Ce.ntar za _higijenu i huiranu-ekologiju
Odsek za humanu ekolosiiu
FutoSka 121. 21000 Nov'i ".Saa

e-mail : higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj vorka: 02-9955 125
Datum uzorkovanj a: 16.09.2025
Vreme uzorkovanja: 11:45 h
Datum prijema uzorka u laboratorijl: 16.09.2025
Vremo prijema uzorka u laboratoriju: 15:15 h
Datum izdavanja Izvo5taja o uzorkovanju: lB.Og.2O2S

Naziv uzorka: Vo da za piie
Stepen predis<ionosti: predisiena hlorisana voda
Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JP "Vodokanal Bedej", Danila KiIa 3, Bedej
Kontakt korisnika: jozef.bata@vodokanal-becej.rs
Uzorkovanje na osnovu: Ugovor 01-567/5 od 04.04.2025 /JN II-1/25 (br.237 od.02.04.2025)

Dnevni plan uzorkovanja za dan 1610912025, e2.Hl.O4O_06
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (prediliena hlorisana voda)
Lokacija uzorkovanja vode za piCo (Merno mesto): Osnovna Skola "Samu Mihalj", Trg Bratstva i jedinstva 2, Bedej

45.6282564000. 20.0296863000
Mesto uzorkovanja: dajna kuhinja

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznadna identifikacija:
Mikrobiololka analiza (Osnovni obim "A"), M2S32208045
Fizidko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), H03088571, H02094632,H01108072
Identifikaciia koriSiene metode:
lo^rl,:pir!-yi9+o_y1lji ygqe za piie za mikrobiolo5ku analizu sproveden je u sklad.u sa:
1. SRPS EN ISO 5667 -l:2023
2. SRPS ISO 5667-5:2008
l. qpq Ery lqS 19458;2009 1en1, tadke 1,2,3,4.r,4.2,4.3,4.4.1,4.4.2,4.4.6,4.s, s i
4. SRPS EN ISO 56 67 -3t2O24*

fo^s1p^a! qzgrl<orliljl y9q9 za piie za fizi(ko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-I:2o23
2. SRPS EN ISO 5667 -3:2024*
3. SRPS ISO 5667-5:2008
Napomena: -

Rezultati fizidko-hemijsko analize odrodeni na terenu
JM Ozn;*a metode Utwdena vrcdnost
.C

SRPS H.Zl.l06:1970 20.3.C
Q3,X14.455 24.1
Q3.XU.442 0.4

* Metodc/pMneti ozna;sni zvczlicon,isu akreditov i
Transport uzorka: FriZider u vozilu

friZidera pri transportu uzorka: 4'C

koji je izvr5io uzorkovanje 5ef Odseka
Prim.

humqnu ekologiju
ErnilIi]vJifrovii

/edicinske ekologije

.iccelovilsamo ako sadrzi obruz.c Q2.H1040-50 i sve elemente navedone u njemu.

ispitivani uzorak. Izvostaj o tpitivanju nc smc sc umnozavali i2uzev u celini i uz odobrcnje Instiiuta zajavno zdravljc Vojvodine.
O6paiau Q2.X14.040-51- l,l3,qarbe 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek laboratorijskih sluZbi
Futo5ka 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-9955125
Datum prijema uzotka,; 16.09.2025
Datum podetka analizet 16.09.2025
Datum zavr5etka analizo: l7 .09.2025
Datum izdavanja Izveltaja o ispitivanju: 17.09.2025
Naziv uzorka: Yoda za pi6e
Korisnik: JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Bedej, Danila KiSa 3, Bedej
Lokacija uzorkovanja: Osnovna Skola "Samu Mihalj", Trg Bratstva i jedinstva 2, Bedej (Cajna kuhinja)
Poroklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (prediSiena hlorisana voda)
Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HI.453 (u skladu sa SRPS

EN ISO 5667-3), H03088571, H02094632,H01108U2
Napomona:

REZI,JLTATI FIZIdTO.TMITATTSTS ANALZE

Prava boja mg Pt/l SRPS EN tSO 7887:2013C (spektrofotometrijska
metoda)

<2 (s)

mirisa (na 23"C) ### TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna mctoda) BEZ BEZ
Mutnoia NTU 11) SMEWW 20th 213(lB (turbidimetrijska metoda) 0,45 (1)

_pH SRPS EN ISO l{1523:2016 (elektrohemijska metoda) 7,82 (6,8-8,s)
Potroinia KMnO4 mC/L Q3.HL3 l6 (Yolumetrijska metoda) 4,O ( 12)
Ostatak isparni mdl Q3.HL,194 (raaunska metoda) 475,0 (-)
Elektroprovodljivost na 20'C !s/cm SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 709 2500
Amoniiak mg,4 Q3.HL55l (IC CD rnekrda) <0,02 0
Slobodnirezidualni hlor m8,4 Q3.HL308 (spek(rofotometdjska metoda) o)) 1,0 ) ##
Hloridi mM SRPS EN ISO l0lU4 l:2UIqrlc.CDmerodal 6,7 (250)
Nitriti m&^ 1 1) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektrofotometrijska

metoda)
<0,005 ( 0,03 )

Nitrati mPr4 SRPS EN ISO 10304-l:2009 (lC-CD metoda) 6,5 50
Ukupno gvoZde m/l SRPS EN ISO I1885:201 I (ICP-OES metoda) 0,023 ( 0,3
Mangan mEll SRPS EN ISO I1885:201 I (ICP-OES metoda) 0,002 0,05

1l) SMEWW 2qth - Statdahl Mctha.ls lbt U)e Exanina&)n ol'Watcr ar1.l Wanewxtcr 20th E.litbD, 1998

wi Prug ninsa o.lre.lcn u .ichlo sn,oj vo.Ji.

Primenjcno pravilo odludivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Iziava o usaglasenosti:
Utvrdene vrednosti ispitanih parametara u uzorku vode za piie koje imaju propisane maksimalno dopuitene
koncentracije/vrcdnosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijcnskoj
ispravnosti vode za piie ("S1. list SRJ" br. 42198 i 44199 i "Sl. glasnik RS" br. 28119) dlan 3, stav 1, tadkc 2, 3, 4 i 5.

Odgovorni analitidar * $ef Odseka laboratorijskih sluZbi
mr hcmijskih naufra Stanka Bobii M.P. Danijela Lukii, dipl. hern.
Speciialista toksi{dloSke hemiie Specijalista iz toks{,kolo5ke hcmijerl Kraj izve(raja o ispirivanjut[\

J \--,

jecelovitsamo ako sadrziObrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

ispitivani uzorak.Izvert j o ispitivuju rc sme se umnoravati izuzcv u cclini i uz odobrenje Inrtituta za javno zdrrvlje Vojvodine.

O6pa3au Q2 .X[.040- 62- A3LajH,e 5
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Inslitut za javno zdravlje Vojvodine
Cental za higijenu i humanu ekologiiu
Otlsek Odsek za sanitarnu bakteriologiju
Futoika 121,21000 Novi Sad
e-mail: h ig ij ena@ izj zv. o rg. rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-9955125
Datum prijema uzorka: 16.09.2025
Datum podetka analize: 16.09.2025 14:45 h
Datum zavr5etka analize: 1.8.09.2025
Datum izdavanja Izveltaja o ispitivanju: 18.09.2025
Naziv uzorka: Vo da za pi(.e
Korisnik: JP "Vodokanal Beiej'. Danila Kiia 3. Bciej. Danila KiSa 3. Beicl
Lokacija uzorkovanja: Osnovna Skola ,,Samu Mihal.j,, Trg Brarstva ijcdinsiva 2. Bciej (eajna kuhin.la)
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (predidfena hlorisana voda)
Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odablanoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u sktadu sa SRPS

EN ISO 19458 i SRPS EN rSO 5667_3), M2S32208045
Napomena:

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PIiE
Mtzt v parametra JM

Ukupanbrojkoliformnihbaktelija(37'C24-48h) cfu/l00mt
Fckalne koliformne bakrerije (44'C 24-48h) cfu/100m1
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakteriia (37"C 48h) cfu/1nl

.Streptokoke fekalnog porekla (37"C 24-48h) cfu/100m1
,Proteus vrste (37"C 24-48h) cfu/100mt
Sultitoledukujuieklostddije(37"C24-48h) cfu/100m1

rPseudomonas aeruginosa (42"C 24-48h) . clu/100mt
Vrsle utvrdenih mikroorganizama: Negativan nalaz

Oznaka metodc
1.P-2al-m2.2.1
I D-2a1-m2.2.1
tD-2al-mL.1
tD-2a1-m3.1.2
t)P-2al-m4.1
1D-2a1-m5.2.1

t.P-2al-m6.2.1

0
0
0
0

(0)
(0)

t )nbtikaciia "v.xta za ?i.k", Shndafttne r\chdc za ispitivanjc hisiicD'kc is?nwbsti, priwc.t,i pftstc.t BcoEraJ, t g7a

Odgovorni analitit4
Prof. dr Vera GusiKan
Spccijalista mpobiotogi.je m pururilologijo.Kruj

02-995525 jc cclovi( samo ako sadrZiObrazac Q2.HL040-50 isvc cloDrcnrc navcdcnc u niemu.

ispirivani u7o.ak. Izveitaio ispitivanfu nc smc sc nnnoravali izuzcv n celini i uz odohrcnic Insrirura za.iavno T.dravlie Vojvqline.

()6prileu Q2.XI4.040-74- l,l.t,Inr L,o 5
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Insritut za javno zdravlic Vojvodinc
Ccltar za higijcnu i humanu ekologiju
Oclsek Odsck za sanitamu bakteriologiju
Futo5ka 121.21000 Novi Sad
e-mail: h ig ij e n a@ izj zv. o lg. r's

Identifikacioni broj uzorka: 02-9955/25
Datun.r prijema: 16.09.2025
Datum izdavanjaPriloga: 18.09.2025
Naziv uzorka: Voda za piie
Napomena:

K0MENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobiolodke paramctre za dostavljcni uzolak vode za piie ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie, Sl. list SRJ, broj 42198, 44199 dlan 3, stav 1, tadka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie Sl. glasnik RS broj 28l2Olt).

Odgovorni analitidar
Prof. dr Vera Gunnan
Spccijalista r\ifoUioloCl ie sa parazirologi.jom

V

obrazac Q2.H1.040 50 isvc clebcnte nAvedcnc u njcmu.

ispitivaniuzorak.lzvcitrioisp;livanirncsmeselmnoiavariizrzcvuccliniiuzodobrcnieInsrirurdz.irvnoz-(hivlicVoivodinc.

: l4HCTll iY i lA PRILOG Slrin!L/

tll

Sef Odseka za sanitarnu bakt
Plof. dr Vcr

Specijalista mikobiologije sa par-azi

L

O6pa3aq Q2.Xtr{.040 -12- l43uan e 3
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lnstirur za javno zdravl.je Voivodine
Ce_ntar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju
Furoxka 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higij ena@izjzv.org.rs

Identifikacionibroj uzorka: 02-9955125
Datum uzorkovanj a: 16.09.2025 Vreme uzorkovanja: 1 1:45 h
Datum izdavanjaMi5ljenja: 19.09.2025
Vrsta: Voda za piie - predi5iena hlorisana voda
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (prediSiena hlorisana voda)
Obim milrobioloSke analize: Osnovni obim "A"
Obim fizidko-hemijske analize: Osnovni obim "A"

Korisnik:

JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Bedej
Danila KiSa 3
Bedej

Lokacija uzorkovanja vode za piie (Memo mesto):
Osnovna Skola "5amu Mihalj"
Trg Bratstva i jedinstva 2
Bedej
45.6282564An, 20.0296863000

Mesto uzorkovanja:
(dajna kuhinja)

MISLJENJE o ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNoSTI UZoRKA VODE ZAPICE
(Zakon o bezbednosti hrane Sl. glasnik RS br. 4ll09 i l7l19;

Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piie, Sl. list SRJ, broi 42198 i 44199 i Sl. gtasnik RS br.2812019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobioloikih, fizidkih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za piieje ZDRAVSTVENO ISPRAVAN u odnosu na zahteve d1.3, d1.4, stav 3 i 4, dl. 12, stav 1, tadka 2, dl. 25,
stav 2, stav 3, tadka 5 i tadka 6, dl. 26, stav 2, tadka 1 i 2, stav 3, stav 6, tadka l, dl. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, Sl. glasnik RS br. 4l/09 i 17llgt dl. 3, stav 1, tadka 1, 2,3,4 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za
piie, Sl. list SRJ br.42198 i 44199 i Sl. glasnik RS br.2B2Ol9 i savremena srrudna saznanja, re se moZe koristiti za
piie, kuvanje, pripremu hrane, odrZavanje lidne i opite higijene.
Napomena: Primenjuje se lista VII vaZeieg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie u pogledu
koncentracije rezidualnog hlora prema strudnoj proceni lekara specijalisre higijene (preporuke Instituta za javno
zdravlie Srbije "Dr Milan Jovanovii Batut").

5cf Odseka za humanu ekologiju
Prim. dr Emil Zivadinovii

Lckar specijalista higijene i mcdicinske ekologije

Obrazc Q2.HI.040-50 i svc clcmc"rc mvedcnc u nicmu.

ispilivani urcrak.Izvcrtaj o ispilivanju nc smo sc umnoravati izuzrv u GIin; i uz odobrcnjc l,sriruta 7,a javno rdovljc Vojvodinc.

O6pa3au Q2.X[.040-88- l43Aa6e 5


