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Institul za javno zdravlje Vojvodine
Cenlar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futoika l2 I , 2 1000 Novi Sad
e-mai I : higijena@ izjzv.org.rs

Identifikacioni broj rozort;t 02-13934125
Datum uzorkovanj t 23. 12.2025
Vromo uzorkovanja: 10:30 h
Datum prijema uzorka u laboratorijv 23.12.2025
Vrome prijema uzotka u labotatoriju: 16:00 h
Datum izdavanja Izvoltaja o uzorkovafiv 25.12.2025

Naziv uzorka: Vo da za piie
StopenpredilConosti: predi5ienahlorisanavoda
Broj okvivalent"i h stanovnika: -
Korisnik: JP "Vodokanal Bedej", Danila K15a 3, Bedej
Kontakt korisnilca: jozef.bata@vodokanal-becej.rs
Uzorkovanje na osnovu: Ugovor 01-567/5 od04.04.2025 / JN II-1/25 (br.237 od 02.04.2025)

Dnevni plan uzorkovanja za dan 2311212025, Q2.HI.040-06
Poroklo vods: JP "Vodokanal Bedej" (predi5iena hlorisana voda)
Lokacija uzorkovanja vodo za pitio (Morno mesto): Osnovna 5ko1a "Sever Durkii", Zelena ulica 102, Bedej

4 5.6 t7 9 062000, 20.0 4243 I IOOO

Mosto uzorkovanja: Kuhinja - slavina

Potrsbna laboratorijsta analiza i jednoznadna idontifikacija:
Mikrobiolo5ka analiza (Osnovni obim "A"), M252021,2227
Fizidko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), H03091971, H02098453,H01113444
Identifikacija kori3ione motode:
Postupak uzorkovanja vode za pi(.e za miktobiolo5ku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 566'1-1:2023
2. SRPS ISO 5667-5:2008
.1. SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tadke 1,2,3,4.1,4.2,4.3,4.4.1,4.4.2,4.4.6, 4.5, 5 i
4. SRPS EN ISO 5661-3:2024
Postupak uzorkovanja vode za piie zt fizidko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-l:2023
2. SRPS EN ISO 5667-3:2024
3. SRPS ISO 5667-5:2008
Napomona: -

Rozultati fizidko-hemijske analizo odrodoni na terenu

ZYESTAJ O UZORKOVANru BROJ
o2-t3934125N

IM Oznaka

Temperatura vodc "C Sltl,S H.Zl.106r1970 13.3
Temperatura vazduha .C o3.x14.455 22.1

'Reziclualni hlor n.rgl1 Q3.X11,442 0.3
* l.Ln)Llth ank 0it)/ tijri lttzl)L ont tij u aLtulih,tx,i

Transport uzorka: FriZider u vozilu
Tcmperatura friZidera pri transportu uzorka: .1 'C :$-\
Odgovorni tchnidar koji je izvriio uzorkovanje Scf Orlscka
Boian Milenkovski M.P,

Lekar specijalista higijene
Kraj izveitaja o uzorkovanju

02-1393425 jc colov;1samo ako sadrziobrazac Q2.HI.MG50 i svc clcmente avedene u njemu.

irpilivnni urcrak.lzvcrtaj o ispitivanju n€ smc se umnoravali izuzcv u cclini i uz odobrcnjc lnstihla za iavno zdravlie Voivodine.- 
O6pajau Q2,Xfi.040-51- I,l3,oat5e 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za sanitamu mikrobiologiju
Futo5ka 121.21000 Novi Sad
e-mail: higij 6na@izj zv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-L3934125
Datum prijoma uzorka:. 23.L2.2025
Datum podetka analize: 23.12.2025 15:30 h
Datumzavr5otkaanalizo: 25.L2.2025
Datum izdavanja Izvo5taja o ispitivafi'r,i 25.12.2025
Naziv uzorka: Vo da za piio
Korisnik: JP 'Vodokanal Becej", Danila KiSa 3, Bedej, Danila KiSa 3, Bedej
Lol€cua uzor.t(ovanJa: Osnovna Skola "Sever Durkii", Zelena ulica 102, Bedej (Kuhinja - slavina)
Poreklo vodo: JP "Vodokanal Bedej" (prediSiona hlorisana voda)
Potrobna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljon u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj proma uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS

EN rSO 19458 i SRPS EN rSO 5667-3) ,M25202t222:7
Napomona:

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZAPICE

Ukupan broj koliibrmnih bakterija (37"C 24-48h) cfu/100m1 tD-2al-n2.2.1 0 (0)

Fekalne kolilbrurne bakterije (44'C 24-48h c1'u/100mI 1.D -2al -m2.2.1 0 (0)

aerobnih nezofilnih bakterija (37'C 48h) clu/1ml 1D-2a1-ml.l 0 (10)

Sllcptokoke lekalnog porekla (37'C 24-48h) ;tu/100mI I P -2a1 -m3 .1 .2 0 (0)
Protcus vlste (3'/"C 24-48tr :fu/100m1 1)P-2al-n4.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sullitoredukujuic klostridije (37'C 24-48h) :fu/100m1 t.D-2al- 5.2.1 0 ((D

Pseudomoliis ;1u/l00rrl 1.8-2al-m6.2.1 0 (0)
Negativan nalaz

| )PLlhlikaciix "vah zt riL'c ", Stutdul"a n. b.la ^ A)i vl ic hiriictilkc isrnv"osti, Prir\d]i tbslctl Bcosnd, 1990

Odgov ianalitidar 5ef Odseka za sanit
Dr Jel c era Gusman
Specij biologije sa parazitologijom

02- 1393425 je cclovil samo ako sadrzi Obrazac Q2.H1040"50i svc olomcnte navedone u nj€mu.

ispilivani uzorak.Izvestaj o ispilivanju nc smc sc umnozavati izuzcv u colini i uz odobrenjc lnslituta za javro zdmvljo Vojvodino.

O6pa3arr Q2.XI4.040-74- I43!aI+,e 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Certar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za sanitarnu mikrobiologiju
Futoska 121. 21000 Novi Sarl -'
e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacionibroj uzorka: O2-t3934lls
Datum priiema: 23.1,2.2025
Datum izdavanja Priloga: 25.12.2025
Naziv uzorka: Voda za piie
Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobiolo5ke parametre za dostavljeni uzorukvode za plie ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie, Sl. list SRJ, broj 42/98,44199 r/ran 3, stav 1, tadka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie Sl. glasnik RS broj 2812019.

Odgovorn
Dr Jclc
Specij

Sef Odseka za sani{alpu mikrobiologiju

, P{{f dr Vera Gusman
Specijalista mikrobiol{gijYsa parazitologijom

il-

Ohrdza( Q2 HLr((r-su isvc clcmcnte nsvcdene u njemu.

ispitivani urcrak.Izvcrtaj o ispilivunju ne sme se umnoZavati izuzov u colini i uz odobrenje ]fflitota zajavro zdravljo Vojvodinc.

PRILOG
IZYESTAJA O ISPITIVANru BROJ 02.13934125M

O6pa3aq Q2.XU.040-12- l43aar,,e 3
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sa parazitologijom
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ZVBSTAJ O ISPITIVANJU BROJ
02-13934125|H

Struna,/
ukupno
stfina:

llr
Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek laborlt-oriiskil sluZbi
Futoska 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higij ena@i4jzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-L3934125
Datum prijema uzotkti 23.12.2025
Datum podetka analize: 23.12.2025
Datum zavr5otka analizet 24.12.2025
Datum izdavanja Izve5taja o ispitivanju: 24.12.2025
Naziv uzorka: 

- 
Voda za'piie '

Korisnik: JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Bedej, Danila KiBa 3, Bedej
Lokacija uzorkovanja: Osnovna Skola ,,Sever Durkii',, Zelena ulica 102, Bedej (Kuhinja - slavina)
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (predi5iena hlorisana voda)
Potrobna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HI.453 (u skladu sa SRpS

EN ISO 5667-3), H03091971, H02098453. H01113,144
Napomena:

REZIJLTATI FZICTO.TMTTNTSXS ANALZB

Prava boja mg Pt4 SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofokrmetrijska <2 (s)

Prag mirisa (na 23'C) ### TON SRI'S EN 1622:2008 (kvalitalivna mctoda) BEZ BEZ
Mutnoia NTU l1) SMEWW 20th 21308 (turbidimelrijska meroda) 0,40 1

pH SRPS EN ISO 10523:2016 (elektrohemijska metoda)

lotrq!!{nEl.4no4 mdl Q3,HL3 16 (volumetrijska motoda) 4,7 (12)
Ostatak isparni mc/l Q3.HI.494 (raEunska metoda) 412,4 (-
Elektroprovodljivost na 20oC pS/cm SRPS EN 27888:2009 (konduklomctrijska metoda) 705 ( 2500 )
Amonijak mg/1 Q3.HI.55 I (IC-CD rncl(xla) <0,02 (0,s)
Slobodni rezidualni hlor mgi4 Q3.HI.308 (spektrofotometrijska metoda) 0,34 ( 1,0 ) ##
Hloridi mgil SRPS EN ISO Iu3o4 - l :2n0q ( IC-CD meruJal 8,3 (2s0
Nitriti mg/l I 1) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektrofotometrijska

metoda)
<0,005 ( 0,03 )

Nitrati lr,9l, SRPS EN ISO tlln'1-r:2009 !tC-CD mcr,,Jul 10 50
Ukupno gvoZtle mM SRPS EN ISO Il8*5:2Ull TICP.OES mer,,d,,l 0,025 0
Mangan tt:,Ell SRPS EN ISO 118b5:201I rICP-OES merodrr <0,001 ( 0,05 )

1 l) SMEWW 20th - Standad Merhods for the EbninatioD of Watu aad Wastewatet 20th EditioD, 1998

##f Pns ninsa odBdcn dehloisa"oj vodi.

Primenjeno pravilo odludivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usagla5enosti:
Utvrdene vrednosti ispitanih parametara u uzorku vode za piie koje imaju propisane maksimalno dopu5tene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za piie ("S1. list SRJ" br. 42198 i44199 i "Sl. glasnik RS" br.28ll9) dlan 3, stav l,taLke2,3,4 i 5.

Odsovorni analitidar
mr-hemiiskih n{rta Stan*u Bobii
5reciialista tokffiloske hemije

\_-/

Sef Odseka laboratorijskih sluZbi
Danijela Lukii, dipl. hem.

Specijalista iz tolssikoloIke hemije
I

, ,,/;-ry,

02-1393425 jc cclovit 3amo ako Badzi Obrazac Q2.HI.040-50 i svo clcmonte navodeno u njemu.

ispidvani uzo.ak.Izvcltaj o ispitivanju rc sme sc umnozavati izu&v o cclini i uz odobrcnjc Institura zajavno zdrallje Vojvodine.

O6pasau Q2.XI4.040-62- t43!:a$e 5
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MISLJENJE
O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA

VODE ZAPTCB

Staoa/
ukupno
strana:

UI

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekolosiiu
Futoska 121,21000 Nov'i "Sad

e-mail: higijena@izjzv,org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-13934125
Datum uzorkovanj t 23.12.2025 Vreme uzorkovanja: 10:30h
Datum izdavanja Mi5ljenja: 26.12.2025
Vtsta: Voda za piie - prediS<iena hlorisana voda
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (predi5iena hlorisana voda)
Obim mikrobiololko analize: Osnovni obim "A"
Obim fiziUko-homijske analizo: Osnovni obim "A"

Korisnik:
JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Bedej
Danila KiSa 3

Bedej

Lokacija uzorkovanja vode za piCo (Morno mesto):

Osnovna Skola "Sever Durkii"
Zelena dica 102
Bedej
45.617 9062000, 20.04243 t tooo
Mesto uzorkovanj a:

(Kuhinja - slavina)

lZakon o bezbednosti hane Sl. gtasnik RS br.41109 i 17119;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piie, Sl. lisi SRJ, broj 42198 i 44199 i Sl. glasnik RS br.28l2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikobiolo5kih, fizidkih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za piie je ZDRAVSTVENO ISPRAVAN u odnosu na zahteve t1.3, d1.4, stav 3 i 4,81.12, stav 1, tadka 2, dl. 25,
stav 2, stav 3, tadka 5 i tadka 6, dl. 26, stav 2, tatka I i 2, stav 3, stav 6, tadka 1, dl. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, Sl. glasnik RS br.4ll09 i 17lL9; il.3, stav 1, ta(ka1,2,3,4 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za
piie, S1. list SRJ br.42198 i 44199 iSl. glasnik RS br.2812019 i savremena strudna saznanja, te se moZe koristiti za
piie, kuvanje, pripremu hrane, odrZavanje lidne i oplte higijene.
Napomena: Primenjuje se lista VII vaZeieg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie u pogledu

koncentracije rezidualnog hlora prema strudnoj proceni lekara specijaliste higijene (proporuke Instituta za javno

zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovii Batuf').

Prof. dr
Lckar

MISLJENJE o ZDRAVSTVENoJ ISPRAVNoSTI UzoRKA voDE ZAPTCB

5et Od*ka za$u jqn-u ekologiju
M.P. PLim. dr EmilXtvadinovii

Lekar specijalista higffie i medicinske ekologije
Kraj misljenja / /

Ob6zac Q2.H1040.50 i svc .lemenre nave-dene u njemu

ispirivani izortk. Izveir,4 o ispirivariju nc sme so umnolavati izuzrv u celini i uz odobrenje Ifftitura z" jrvno zdravlje Vojvodino.

O6pa3arr Q2.]fl{.040:88- I43.(aEe 5
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