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IZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ
02-1,0244125N

Institut za javno zdravlie Voivodine
Centar za }igijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekoiosiiu
Futoska 121. 21000 NovI."soa
e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-10244t25
Datum uzorkovanj a: 23.09.2025
Vreme uzorkovanj a: 12:20 h
Datum prijema uzorka u laboratorijv 23.09.2025
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 15:00 h
Datum izdavanja Izveltaja o uzorkovanju: 25.09.2025

Naziv uzorka: Voda zapi&
Stepen predi5ienosti: prediSiena hlorisana voda
Broj ekvivalentnih stanovnika: -
Korisnik: JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Bedej
Kontakt korisnika: jozef.bata@vodokanal-becej.rs
Uzorkovanje na osnovu: ugovor 01-567/5 od 04.04.2025 / JN rr-1125 (br.237 od 02.04.2025\

Dnevni plan uzorkovanja za dan 2310912025, eZ.HI.O4O_06
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (predi5iena hlorisana voda)
Lokacija uzorkovanja vode za piie (Memo mesto): JP vodokanal / Dirckcija, Danila Kisa gA, Bedej

45.6t7 Ztg t000, 20.0476090000
Mesto uzorkovanja: Kuhinja - slavina

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznadna identifikacija:
Mikobiolodka analiza (Osnovni obim "A"), MZS3Z7O}O20
Fizidko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), H03087953, H02094S00, H01108122
Identifikaci ia koriSiene metode:

lo:lrg"!:lZql,Syil.il y9q-" za piie za mikrobiotodku analizu sproveden ie u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667 -1:2023
2. SRPS ISO 5667-.5:2008
.i. qBPq EN ISO 19458:2009 (en), ta(ke r,2,3,4.1,4.2,4.3,4.4.1,4.4.?,4.4.6,4.5,5 i
4. SRPS EN ISO 5667-.1:2024*

f o:!,Lp-ulttrltqyanja vode za piie za fiztdko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-l:2023
2. SRPS EN ISO 5667 -3:2024*
3. SRPS ISO 5667-5:2008
Napomena: -

Rezultati fizidko-hemijske analize odredeni na terenu

, l.,l.ilziy pafln-e-l? lM Oznnka metode llvrdena vrednost

-Tcmperaturi vaztluha :C e3.XI4.455 ,_ . -. - ;\'.;

Transport uzorka: FriZider u vozilu
Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4 oC

Odgovorni tehnidar koji je izvr5io uzorkovanje
Ljuban Gazepov M.P.f Kraj izveitaja o uzorkovanju
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ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ -a s*r^/ |

I u*upno 
II slrana: IttI lil02-t0244125{H

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Qe_ntqr zq higijenu i humanu ekologiju
Odsek laboratorij skih sluZbi
Furoska 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Idontifikacionibroj uzorka': 02-L024.4125
Datum prijema uzorka: 23.09.2O25
Datum poEetka analize: 23.09.2025
Datum zavr5otka analiza: 24.09.2025
Datum izdavanja lzve5taja o ispitivanjtt 24.09.2025
Naziv uzorka: Voda za piie
Korisnik: JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Bedej, Danila KiSa 3, Bedej
Lokacija uzorkovanja: Jp Vodokanal / Direkcija, Danila KiIa 8A, Bedej (Kuhinja - stavina)
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (prediSiena hlorisana voda)
Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HI.453 (u skladu sa SRpS

EN rSO 5667-3), H03087953, H02094800, H01108122
Napomena:
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Sef Odseka laboratorijskih sluZbi
Danijela Lukii, dipl. hem.

Specijalista iz tokf, ikotoske hemije
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I1) SMEWW20th " Staidad Mekods lot thc Exanination ofWatd d Wastewater2oth E<Jiton,1998

## PnB niisa odftden u dehbns oj vodi.

Primenjeno pravilo odludivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglalenosti:
Utvrtlene vrednosti ispitanih parametara u uzorku vode za piie koje imaju propisane maksimalno dopu5tene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za piie ("S1. list SRJ" br. 42198 | 44199 i "Sl. glasnik RS" br.28ll9) dlan 3, stav 1, tadke 2, 3,4 i 5.

Odsovorni analitidar
mr 

"hemi 
lskih nauk$stanka Bobii

Specijalista tokskollflske hemiie

lll..'U

M.P.

Kraj izvoStaja o ispitivanju

02- 1024425 je celovit ramo ako sadr:i Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente naved€ne u njomu.

ispidvani uzorak.Izveltaj o ispilivu.iu ne sme se umnozavali izurv u colini i uz odohrcnje hslitul! za javno zdmvlje Vojvodine.

O6pa3au e2,X[.040-62_ rr,3aalj,e 5

SRPS EN ISO 7887r2013C (spektrofotometrijska
metoda)

SRPS EN 1622r2008 (kvalitativna mebda)

11) SMEWW 20th 2130B (urbidime(rijska mc(oda

SRPS EN ISO 10523r2016

.HI.316 (volume(rijska metoda)

.HI.49,{ (radunska mebda)

SRPS F\ TSO l0Ju4 t:2rn)r) (IC-CD melodJ,

1 1) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektrofotometrijska

SRPS EN ISO 10104-l:200q (lC-CD melodd)

SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES mebda)

SRPS E\ ISO I l8E5:201 I I|CP-OES meroda)

v
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ
02-10244125^.{

Striutit/

1ll
hrslilul zir iavllu zrlravl.ic Vujvrrlinc
CcnlrL/a higi.ientt i hulnirnu ckol.gi.jrr
Orlsck O,lsek ./a sanitarnu bakrcrio'ijgi.iu
Furoska 121,21000 Novi Sad
e-mai l: higi jena@izjzv.olg.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-10244125
Datum prijema uzorka: 23.09.2025
Datum podetka analize: 23.09 .2025 14:30 h
Datum zavr5etka analize: 25.09.2025
Datum izdavanja lzve5taja o ispitivanju: 25.09.2025
Naziv uzorka: Vocla za niie
Korisnik: Jp "Vodokanal Beiej,,, Danila Kida 3, Bedei, Danila KiSa 3, Bedei
Lokacija uzorkovanja: Jp Vodokanal / Diretcija, Oinita Kiia gA, Bedei (iuhinja - slavina)
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (predi5iena hlorisana voda)
Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"
Stanje uzorka pd prijemu: Uzorak dostavljen u an.rbalaZi odablanoj i priplemljenoj pronla uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRpS

EN rSO 19458 i SRPS EN rSO 5667-3), M2S32708020
Napomena:

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZAPICE
Gtitrtidta vrednolst

(0)
(0)

(10)
(0)

(NEGATIVAN)
(0)
(0)

t )Puhtiktcijt 'wdx 2a pi.tc", Stantaftt a ncto.tc zr is?itivaajc higijorki iiprunb,ti, tujvratthi pftste.t Bcosla4 tg90

02 I0244/25jcccn,n samo *o sad Ohrazac Q2.HI.040 50 jsvc clencnrc navcdcne u nicmu.

rsrrr'v nr 7,,rik. r/v.(rju is['ilivanj" nc smc se trmnor{vari izuzcv n cchri i uz odobrcnic Inslilura z{ jrvtro zdfuvlic vojvodjnc.
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Odgovorni analitic'ar -
Prof. dr Vela Cuslq/'
Spccijalista mikrfolo



i^i}i{) r/rl,iijrr,i IZVESTAJA o ISPITIVANJU BROJ O2-1O244125M
il{}11101_ifil:i

Institut z-a .javno zdlavlic Vojvoclinc
Ccltar za higijenu i humanu ckologiju
Odsek Otisck za sanitarnn bakteliologiju
Futoika 121, 21000 Novi Sad
e-tnai I : hi gijena@iz.jzv.olg.rs

Identifikacioni broj uzorka: OZ-IO244|Z5
Datnn.r pri jcn-ra: 23 -09.2025
Datnm izdavanjaPriloga: 25.09.2025
Naziv uzorka: Voda za piie
Napomena:

i'1ili"ll i1 r.!' I lrr PRILOG Slrx t/'

tll

KOMENTAR

Utvralenc vrednosti za ispitivane mikobioloikc parametrc za dostavljeni uzorak vode za piie ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vodc za piie, Sl. list SRJ, broj 42198,44199 dlan 3, stav 1, taaka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie SL glasnik RS broj 2812019.

Odgovorni analitidar
Prof. dr Vera Gusnfh
Spccijalista miffiologi ie sa parazirologi.iom

V

5et Odseka za sanitarnu bakteriolqgiju
Prof. dr Vcra-Q1#ran

lista mikrobiologije sa para{iib}6gi.jour

\/
V

Ohra/i( Q2.H..r4,) 5I i ivc cl, mrlr( nuvrdcn( u ni(rnu.

isril ilani u zo..k. ITvc(a i o ispiLiva,r iu nc sDc sc nmnoZ.vali izu zcv r cclini i uz odobrunic Instirll. za jdlDo zdr vl ic Vojkldinc.
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14HCTIlTYT 34 MISLJENJE
O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA

VODE ZAPICE
Instilu( za javno zdravlie Voivodine
Certar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiiu
Futoska l2l. 21000 Nov-i .Saa
e-mait: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacionibroj uzorka: 02-10244125
Datum uzorkovanj a: 23 .09 .2025 Vrome uzorkovanj a: L2:20 h
Datum izdavanja Mi5ljenja: 26.09.2025
Vrsta: Voda za piie - prediSiena hlorisana voda
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (predi5iena hlorisana voda)
Obim mikrobiololke analize: Osnovni obim ,,A"

Obim fizidko-hemijske analize: Osnovni obim ,,A,,

Korisnik:

JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Bedej
Danila KiSa 3
Bedej

Lokacija uzorkovanja vode za piie (Merno mesto):
JP Vodokanal / Direkcija
Danila KiSa 8A
Bedej
45.617 219 1000, 20.0476090000

Mesto uzorkovanja:
(Kuhinja - slavina)

MISLJENJE o ZDRAVSTVENoJ ISPRAVNoSTI UZoRKA VoDE ZAPI1E
. lZakon o bezbednosti hrane Sl. glasnik RS br.4ltO9 i l7ll9;

Pravilnik o higijenskoj ispravnosri vode za piie, Sl. lisr- SRJ. broj 42t918 i 44lgg LSl. glasnik RS br.28t20t91

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikobioloikih, fizidkih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za piie je ZDRAVSTVENO ISPRAVAN u odnosu na zahteve .3, d1.4, stav 3 i 4, air.12, stav 1, tadka 2, dl. 25,
stav 2, stav 3, tadka 5 i tadka 6, dl. 26, stav 2, taika I i2, stav 3, stav 6, tadka 1, dl. 55, stav l Zakona o bezbednosti
hrane, Sl. glasnik RS br.41/09 i 17ll9; il.3, stav 1, ta(ka 1,2,3, 4 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za
piie, Sl. list SRJ br.42198 i44/99 i Sl. glasnik RS br.28l2Ol9 i savremena strudna saznanja, re se moZe koristiri za
piie, kuvanje, pripremu kane, odrZavanje lidne i oplte higijene.
Napomena: Primenjuje se lista VII vaZeieg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie u pogledu
koncentracije rezidualnog hlora prema strudnoj proceni lekara specijaliste higijene (preporuke Instituta za javno
zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovii Batut").

Prof. dr Sanja M.P.

ekologije
Kraj mi5ljenja

Lekar specijalista i medicinskc Lekar spccijalista

obrazac Q2.H1040-50 i svc clcmcntc navcdene u njemu.

ispilivani uzorak.IzveSt.j o ispitivanju ne smc sc umnozavati izuzev u celinii uz odobrenje lnsrituta zajavno zdravljc Vojvodine.

human-u ekologlju
Emil Zivadinovii

O6pa3au Q2.XU.040-88- I4jaarie 5


