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- MISLIENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarga_ SRPS ISO/IEC 17025
L mr hemijskih nauka Stanka Bobi¢
Specijalista toksikologke hemije
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Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS [SO 9001 i 14001.
Rezultati analiza, izjave o usaglaenosti/komentari i migljenja odnose se samo na ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za
Javno zdravlje Vojvodine.

O6pasawn Q2.XM.040-50- M3name 3
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Institut za javno zdravlj‘é Vdjvodihc

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

FutoSka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (02-6540/25

Datum uzorkovanja: 25.06.2025

Vreme uzorkovanja: 10:15h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 25.06.2025
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 13:30 h
Datum izdavanja Izvestaja o uzorkovanju: 27.06.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen preci§cenosti: pre¢i§éena hlorisana voda

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JP "Vodokanal Becej", Danila Kiga 3, Bedej

Kontakt korisnika: jozef.bata@vodokanal-becej.rs

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor o nabavci usluga analiza vode, br. JN 11-1/24 (br.194 od 13.03.2024)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 25/06/2025, Q2.HI.040-06

Poreklo vode: JP "Vodokanal Be&ej" (pre¢iéena hlorisana voda)

Lokacija uzorkovanja vode za pi¢e (Merno mesto): JP Vodokanal / Direkcija, Danila KiSa 8A, Becej

45.6171288000, 20.0475890000
Mesto uzorkovanja: Kuhinja - slavina

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznaéna identifikacija:
Mikrobiolo8ka analiza (Osnovni obim "A"), M2S20506056
Fizi¢ko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), HO1102931, H02091347, H03085960

Identifikacija kori§c¢ene metode: o _

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiolosku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS ISO 5667-5:2008

3. SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tatke 1, 2, 3,4.1,4.2,4.3,4.4.1,4.42,44.6,4.5,5 i

4. SRPS EN ISO 5667-3:2024% O - _ ,

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizi¢ko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS EN ISO 5667-3:2024%

3. SRPS ISO 5667-5:2008

Napomena: -

Rezultati fiziCko-hemijske analize odredeni na terenu
Naziy parametra JM_ Oznaka metode R Utvrdena vrednost
 Temperatura vode 5 °C (SRPSHZLI06:1970| e 21,6
Temperatura vazduha _°C | Q3.XM4ss | 254
CRezidualniblor | mgl | Q3XM442 | 03
* Metode/parametri oznaceni zvezdicom nisu akreditovani

Transport uzorka: FriZider u vozilu

Tempergtura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C

lﬁ;nanu ekologiju

il Zivadinovié
rinske ekologije

Odgovopnj tehni€ar koji je izvr§io uzorkovanje Sef Odseka 2
Predrag vic M.P. Prim. ¢

Lekar specijalista higijene i me
Kraj izvestaja o uzorkovanju

[zvedtaj o uzorkovanju broj 02-6540/25/U je deo Izvedtaja o ispitivanju broj 02-6540/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HL.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-6540/25
je celovit samo ako sadr?i Obrazac Q2.HI.040-50 i sve clemente navedene u njemu. . . o ) e .
Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagla¥enosti/komentari i miiljenja odnose se samo na

ispitivani ak. IzveStaj o ispitivanju ne sme se umno¥avati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.
ispitivani uzorak. Izve§taj o ispitivanju ne sme se i O6pasar 02 .XH.040-51- T ——
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek Odsck za sanitarnu bakteriologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-6540/25
Datum prijema uzorka: 25.06.2025

Datum pocetka analize: 25.06.2025 13:00 h
Datum zavrSetka analize: 27.06.2025
Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 27.06.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JP "Vodokanal Begej", Danila Kisa 3, Becej, Danila Kifa 3, Bedcej

Lokacija uzorkovanja: JP Vodokanal / Direkcija, Danila Kifa 8A, Bedej (Kuhinja - slavina)
Poreklo vode: JP "Vodokanal Becej" (pre¢i§éena hlorisana voda)

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS

ENISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3),

Napomena:

M2820506056

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE

Naziv parametra JM
'Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100ml
‘Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml
‘Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/Iml
‘Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml

Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml
‘Sulfitoredukujuce klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml
'Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) «cfu/100ml

'Vrste utvrdenih mikroorganizama: Negativan nalaz

DPublikacija "Voda za pice”, Standardne metode za ispitivanje higifenske ispravnosti, Priviedai pregled Beograd, 1990

analitiCar

i
l'ig‘i;zm{aiologijc sa parazitologijom

Odgovorni
Dr Jelen

Oznaka metode

{P-2al-m2.2.1

- IP-2al-m2.2.1

1)P-2al-m1.1
7)P-2al-m3.1.2
DP-2al-m4.1
DP-2al-m5.2.1
I)P-2a1-m6.2.1

%ﬁ%?‘g‘?# Granicna vrednost

0 )|

0 ()

0o (10)
0 O
NEGATIVAN (NI:GATIVAN)
0 |

0 O

Tzvelaj o 1\{11“\' nju broj 02-6540/25/M je deo Izvedtaja o ispitivanju broj 02-6540/25 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HL0O40-50, Izvestaj o ispitivanju broj

02- 654()1’23 je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.HI1.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1S0 9001 i 14001, Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i mi§ljenja odnose se samo na

ispitivani uzorak. Izveftaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasau Q2 . XW1.040-74- Uspame 5
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IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-6540/25/M 11

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek Odsck za sanitarnu bakteriologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-6540/25
Datum prijema: 25.06.2025

Datum izdavanja Priloga:  27.06.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobiologke parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI. list SRJ, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1, tacka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice SI. glasnik RS broj 28/2019.

Sef Odseka za sanitarnu bakteriolog
\ Prof. dr VeraGusytian
Specijalista mikrobiologije sa parazitplogijom

Prilog je deo Izvedtaja o ispitivanju broj 02-6540/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HLO40-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-6540/25 je celovit samo ako sadrZi
Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente navedenc u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagla¥enosti/komentari i misljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umno¥avati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasai; Q2,X1.040-72- Msparse 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsck za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-6540/25

Datum uzorkovanja: 25.06.2025 Vreme uzorkovanja: 10:15h

Datum izdavanja Miljenja: 01.07.2025

Vrsta: Voda za pice - pre¢iSéena hlorisana voda

Poreklo vode: JP "Vodokanal Becej" (preciscena hlorisana voda)

Obim mikrobioloSke analize: ~ Osnovni obim "A"

Obim fizicko-hemijske analize: Osnovni obim "A"

Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):

JP "Vodokanal Becej", Danila Kisa 3, Becej JP Vodokanal / Direkcija

Danila Kisa 3 Danila Kisa 8A

Becej Becej

45.6171288000, 20.0475890000
Mesto uzorkovanja:
(Kuhinja - slavina)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane SI. glasnik RS br. 41/09 i 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl. list SRJ, broj 42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobiologkih, fizi¢kih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO ISPRAVAN u odnosu na zahteve ¢1.3, ¢1.4, stav 3 i 4, ¢l. 12, stav 1, tacka 2, ¢l. 25,
stav 2, stav 3, taCka 5 i tacka 6, €l. 26, stav 2, tacka 1 1 2, stav 3, stav 6, tatka 1, ¢l. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, Sl. glasnik RS br. 41/09 1 17/19; 1. 3, stav 1, tacka 1, 2, 3, 4 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za
pice, SI. list SRJ br. 42/98 1 44/99 i SI. glasnik RS br. 28/2019 i savremena struéna saznanja, te se moZe Koristiti za
pice, kuvanje, pripremu hrane, odrZavanje li¢ne i opSte higijene.

Napomena: Primenjuje se lista VII vaZeceg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu
koncentracije rezidualnog hlora prema stru¢noj proceni lekara specijaliste higijene (preporuke Instituta za javno
zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovic Batut").

M.P.
Lekar specijalista higijene i pediginske ekologije
Kraj misljenja 4

Misljenje je deo TzveStaja o ispitivanju broj 02-6540/25 koji obuhvata sve elemente navedenc u Obrascu Q2. HL040-50. Izvedtaj o ispitivanju broj 02-6540/25 je cclovit samo ako sadr?i
Obrazac Q2.HL040-50 i sve elemente navedene u njemu,

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS [SO 9001 i 14001, Rezultati analiza, izjave o usagladenosti/komentari i migljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvedtaj o ispitivanju ne sme sc umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pazau Q2 .XU.040-88- Uszpame S




