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v ZVESTAJ O UZORKOVANru BROJ
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Inslitut za javno zdravlje Voivodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiiu
Futo5ka 121.21000 Novi .Sart
e-mail: higijena@izj zv.org.rs

Identifikacioni broj vzotkat 02-L27 56125
Datum uzorkovanj at 25.11.2025
Vreme uzorkovanja: 09:13 h
Datum prijema uzorka u laboratorij,tt 25.11,2025
Vremo prijema uzorka u laboratoriju: 14:30 h
Datum izdavanja Izveltaja o uzorkova\j\t 26.11.2025

Naziv uzorka: Voda za piie
Stepen prediSienosti: predisiena hlorisana voda
Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Bedej
Kontakt korisnika: jozef .bata@vodokanal-becej.rs
Uzorkovanje na osnovu: Ugovor 01-567/5 od 04.04.2025 ltN II-1/25 (br.237 od,02.04.2025)

Dnevni plan uzorkovanja za dan 25 /ll/2025, e2.HL04O-06
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (predi5iena hlorisana voda)
Lokacija uzorkovanja vode za pirio (Merno mosto): Dediji dispanzer, Glavna 77, Bedej
Mesto uzorkovanja: Previjali5te

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznadna identifikacija:
Mikobiololka analiza (Osnovni obim "A"), M2S30311125
Fizidko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), H}lll2l22, H02097 696, H03090738
Identifikacija kori5Cene metode:
fogltqg! qzgrkoyQlja vode za piie za mikrobiolo5ku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667 -l:2023
2. SRPS ISO 5667-5:2008
3 qryq EMqg 19458:2009 (en), tadke 1,2,3,4.1,4.2,4.3,4.4.t,4.4.2,4.4.6, 4.5, 5 i
4. SRPS EN ISO 5667 -3:2024*
Po-slqpa!129r\oyanja vode za piie za fizilko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667 -l:2023
2. SRPS EN ISO 5667 -3:2024*
3. SRPS ISO 5667-5:2008
Napomena: -

Rezultati fizidko-hemijsko analize odredeni na torenu

Transport uzorka: FriZider u vozilu
T friZidera pri transportu uzorka: 4 oC

tehnidar koji je izvrlio uzorkovanjc Sef Odseka

Lekar specijalista higijene2
uzorkovanju

o2-l21s6ns je cclovit samo ako sadrri Obrazac Q2,HL040'50 i sve clcmcn(c navedene u njemu.

icpilivani uzo.ak.Izvestaj o ispitivanju !e ctue s€ otunoz.vati izuzev u celini i uz odobrcnjc Institu(a zajavno z,.lravlje Vojvodinc.
O6palau Q2.XH.040-51- I4jaat6e 5

IM Oztaka metode Uvrdeha vrednost

Tempcratura vode .C
SRPS H.Zl.l06:1970 18.1

Temperatura vazduha .C o3.xH.455 23.2
*Rezidualni hlor ms/l o3.xr4.442 0.3

.vt/1li.n hint,ktulitarani

mil'Zivailinovii
icinske ekologije
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IZVESTAJ O ISPITIVA].]JU BROJ
a2-i2756125lM
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijcnu i humanu ckologiju
Odsek zr 5dnitarnlr mikubiologi.ju
Furoska 121, 21000 Novi Sad
e-mai I : higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-127 56125
Datum prijema uzorka: 25.11.2025
Datum podetka analize: 25.I1.2025 14:00h
Datum zavr3etkaanalize: 27.11.2025
Datum izdavanja Izve5taja o ispitivanju: 21 .1I.2025
Naziv uzorka: Vo da za pi6e
Korisnik: Jp "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Bedej, Danila Kiia 3, Bedej
Lokacija uzorkovanja: Dediji dispanzer, Glavna 77, Bedej (Previjaliite)
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (predi5iena hlorisana voda)
Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalazi odabranoj i pripremtjenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS

EN ISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M2S30311 125

Napomena:

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZAPICE
NiEiy parametra lM ozna*a metode yllf;tlf Gnniina urednost

Ukupan broj kolifoflInih baktelija (37"C 24 4Eh) cfu/100rnl t)P-2a1-n22.1 0 (0)

Fekalne koliformne bakteriie (4,1"C 24-48h) cfu/100m1 t.D-2a1-n2.2.1 0 (0)

Ukupan bro.i aerobnih mezofilnih battcrrja (37"C 48h) clu/lml 1.P-2a1-m1.1 0 (10)
Streptokoke fckalnog porckla (37'C 24-48h) cfu/l0oml t)P-2al-n3.1.2 0 (D
Proreus vrsre (31"C 24-48h) clu/100m1 /-P-2a1-m4.1 NEGATMN (NEGATMN)
Sullitoredukujufe klosrridiie (37'C 24-48h) clu/lo0ml t.P 2a1 nt5.2.1 0 (0)
Pseudornonas aeruginosa (42"C 24-48h) cfu/100m1 ]D -2al -n6.2.1 0 (0)
Vrste utvrdenih mikoolganizama: NcgatiYan nalaz

t)Pubtikacia "Vo(ta za ?i.?e", Stamtat lne netodc a ispitivznjc ttisjjuskc hpnvaosti,itiv;dLi pregtcti BeoErd,J. t990

Odgovorni analitidar
Prof- dr Vera Gusmall
Specijalista mi{$flocije sa parazitologiiom

\J

02- 1275625 ie ccbvil sado ako sadrZi Ob.azac Q2.HI.04O-50 i svc elcmente navedcnc u njcmu.

ispitivani uzorak. Izvcrla i o ispilivaniu nc smc sc umnoravati izuzev u cclini i uz odobrcnjc Insiitlla za iavno zdravlje Vojvodine.

O6pa3aq Q2 .XI{,040 -74- l43I,a:E'e 5

5ef Odseka za sanitamu

.-\,,?

Specijalista mikrobiologije sa

Pro1. dr Vera
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Institut za javno zdravlje Vojvodrnc
Centar za higi.lenu i humanu ckokrgiju
Odsck za ,'anilrrnu m ikrobiologi.jrr
Furoska 121,21000 Novi Sad
e-mail : higijena@izjzv,org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-127 56125
Datum prijema: 25.I1,.2025
Datum izdavanja Priloga: 2l .),1,.2025
Naziv uzorka: Voda za piie
Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloSke parametre za dostavlieni uzorak vode za piie ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie, Sl. list SRJ, broj 42198,44199 dlan 3, stav 1, tadka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pi6e Sl. glasnik RS broj 2812019.

Odgovorni analitidar
Prof. dr Vera Gusman n
Specijalista mikrobioffi sa parazitologijom

\/\j

Obarac Q2.HI.04050 isvc olcmento navedenc u nicmu.

;spirivaniuzorak.lzvclraj o ispitivmju nc smcseumnozav.ti izuzev tr celini iuz odobrcnje Insrirura zrjavno zdravlic Vojvod;Dc.

i.1i 1{-. Il.'1-J.YT 34 PRILOG Stratru/

tll

Sef Odseka za sanitarnu mikobiolo
Prol. dr Ver

Spccijalista mikrobiologijc sa pirrazi

06paraLr Q2.XtrI.040-72- l4trc*c 3



IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ
02-t2756125lH

Odsek laboratorijskih sluZbi
Futoika 121, 21000 Novi Sad
e-rnai[: h i gij ena@izjzv.or g.r s

Identifikacioni broj uzorka: 02-127 56125
Datum prijema uzorka: 25.11.2025
Datum podetka analize: 25.1L2025
Datumzavrdetka analize: 26,11,2025
Datum izdavanja IzveStaja o ispitivanju: 26.11.2025
Naziv uzorka: Voda za piie
Korisnik: JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Bedej, Danila KiSa 3, Bedej
Lokacija uzorkovanja: Dediji dispanzer, Glavna 71 ,Be1ej (previjalilte)
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (predi5iena hlorisana voda)
Potrebna laboratoril'ska analiza: Osnovni obim "A"
Starje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavlien u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prcma uputstvu Q3.HI.453 (u skladu sa SRPS

EN ISO 5667-3), H0t112122, H02097 696, H03090738
Napomena:

REZULTATI FIZIdKO-HEMUSKE ANALIZE

Naziv paramotr4 tM . eataka metode y#Hili Nolma . . .

; Prava boja . mg Pt/l SRPS EN ISO ?887:2013C (spekrrofobmetrijska : <2, ( 5 ) i

Prag mirisa (na 23'C) ### rofi sRPs EN 1622:2008 (kvarirarivna meroda) BEZ. (BEZ):
Mutnoia NTU t l) sMEww 20rh 2t308 (rurbiilimerrijska meroJa, 0,28 ( I ) .Mut1]9ga :. NTU I I ) sMEww 20th 21308 (urbidimeirijska metoda) ; 0:28: (1)

PotroSnja KMnO4 mg/l Q3.HL3I6 {votumerrijska meroda) . S.+ ( !2\,.-

{ilrati mall .oor r,',,ro,ur,ll',llll,r,,.Nilrati mS/l SRPS EN ISO 103{14-1:2009 (IC-CD mernln) 6,6 ( 50,0 )
Ukupno gvoTdc nrg/l skPSFNlSOrlxx5:2r,rl(lcP-OFSm(r,\lar rl.U07 { 0.J I

Mangzrn rr/l SRPS [N ISO l liili5:201I (lCP OES nreroda)

0,007 ( 0,3 )
<0,001 ( 0,05 )

Il) SMEWW 2otl, - Stzrdanl Mctho.Js lbr thc ExaDhxtioD ol Wxtct ud Wr a||atct 2qth E litior, 198

#l Ptus !,iisa o.tred u ttchhi$atui vtxli.

Primenjeno pravilo odludivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglaienosti:
Utvrdene vrednosti ispitanih parametara u uzorku vode za piie koje imaju propisane maksimalno dopu5tene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosli zapiie("S1. list SRJ" br. 42198 i 44199 i "Sl. glasnik RS" br.28l19) dlan3, stav 1,talke2,3,4i5.

Sef Odseka laboratorijskih sluZbi
Daniiela Lukii, dipl. hem.

Spec iiali5la iz toks,rkoloike hemijeI
CJ"''lo'

02- 1275625 ie cclovil s"'no {ko sldr:iObrazac Q2.H1.040 50 isvc clcmcntc navcdcne u iicmu.

i$pilivdni uzorak. Izvciraio ispnivanju nc smc sc umnozavati izlziv u.olini i uz odobrcnie lnstirlra zajavno zdravljc vojvodinc-
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, (6,8-8,5)l: G2)!Potro5njl KMnO4 I .dl Q3rH!31!.(vo-luTerrijlkameloda : 5,4,

Elgktroprovod{ivost na 20oC: pS/cm sRPs EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) : 698.
Q3.H1494 (raaunska merorta) 467 .7 ( - )

Elgktroprovod{ivqsl na 2O"C, ps/cm sRPf Ex 27888:2009 (kondukromerrijska metoda) , 698 : ( 2500 )
Amonijak .a, Q3.HI.ssl rlC-CD meroda) <0,02 ( 0.5 )
Slohodni rezidualni hlor mgfl Q3.HI.308 (spekrroforometrijska meroda) j 0,35 (-1r0)##
Hloridi rn1l sRPs EN lso 10304-l:20ue (lc-CD meroJa) 6.8 ( 250 )

Nitriti rnst, r r) sMEww 20rh 45u0-Nozs t.p"kt.;i;;".ij"k, I <O,OO5 ( 0,03 )

Odgovorni
Maja Ci
Master

O6perau Q2.XU.040-62- l,l3tarL,e 5



Identifftacioni broj uzorka: 02-127 56125
Datum uzorkovanja: 25.1I.2025 Vreme uzorkovanja: 09:13 h
Datum izdavanja Mi5ljenja: 28.11.2025
Vrsta: Voda za piic - prediifena hlorisana voda
Porcklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (prediSiena hlorisana voda)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA,PTCE
(Zakon o bezbednosti tuane Sl. glasnik RS br. 41109 i l7l19;

Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piie, 51. list SRJ, broi 42D8 i 44D9 i Sl. glasnik RS br.282019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikobiolo5kih, fizidkih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO ISPRAVAN u odnosu na zahteve d1.3, d1.4, stav 3 i 4, dl. 12, stav 1, tadka 2, il. 25,
stav 2, stav 3, tadka 5 i tadka'6, dl.26, stav 2, tadka f ,ir2, stav 3, stav 6, tadka 1, dl.55, stav 1 Zakona o bezbednosti
luane, Sl.'glasnik RS br. 41/09 i l7 fi9; dt.3, stay 1, tadka 1,2;3,4 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za
piie, Sl. list SRJ br.42198 i 44199 i Sl. glasnik RS br. 2812019 i savremena strudna saznanja, te se moZe koristiti za
piie, kuvanje, pripremu hrane, odrZavanje lidne i oplte higijene.
Napomena: Primenjuje se lista VII vaZeieg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie u pogledu

koncentracije rezidualnog hlora prema strudnoj proceni lekara specijaliste higijene (preporuke Instituta za javno
zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovii Batut").

5ef OdsekgdAtrumpnu ekologiju
Prinl dy' EnJI eiyadiiovid

specijalista higijeye-i46dicinske ekologije
t-,.

ob.a,ac Q2.HI.040-50 i sve clcmcntc navodcnc u njcmu.

hpirivani uzorak. Izvcltaj o isnilivanju nc smc rc umnoT-avati izuzrv u colini i uz odobrcnjc lnsriruta za javno zdravljc Vojvodhc.

O6pa3al{ Q2,Xt{.040-88- I4saaEe 5

I

Korisnik:
JP "Vodokanal Bcici", Danila Kiia 3, Bcici
Danila KiSa 3
Bcdej


