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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ¢ckologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futodka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-2073/26

Datum uzorkovanja: 03.03.2026

Vreme uzorkovanja: 10:15 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 03.03.2026

Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 13:30 h

Datum izdavanja [zvestaja o uzorkovanju: 04.03.2026

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen predifdenosti: prefiscena hlorisana voda

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: IP "Vodokanal Becej", Danila Kisa 3, Belej

Kontakt korisnika: jozef bata@vodokanal-becej.rs

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor 01-567/5 od 04.04.2025 / IN 11-1/25 (br.237 od 02.04.2025)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 03/03/2026, Q2.HL040-06

Poreklo vode: JP "Vodokanal Becej” (preciscena hlorisana voda)

Lokacija uzorkovanja vode za pi¢e (Merno mesto): PU "Labud Pejovic” / Vrtic "LABUDICI", Gerberovih 18, Beée

456170776000, 20.0509747000
Mesto uzorkevanja: Kuhinja

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznadna identifikacija:
Mikrobioloska analiza (Osnovni obim "A"), M2521702141
Fizicko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), HO3094340, HO2101011, HO1 116406

Identifikacija koricenc metode: ) ]

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobioloSku analizu sproveden je u skladu sa:

|. SRPS EN I50 5667-1:2023

2. SRPS 150 5667-5:2008

3. SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tatke 1. 2.3,4.1,4.2,43,44.1,44.2,446,45,51

4. SRPS EN IS0 5667-3:2024 > - . .

Postupak uzorkovanja vode za pice za fiziCko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN IS0 5667-1:2023

2. SRPS EN IS0 5667-3:2024

3. SRPS IS0 5667-5:2008

Napomena:

Rezultati fizi¢ko-hemijske analize odredeni na terenu
Nuziv parametrd I Oznuka metode Urvrdena viednost
Temperatura vode =C SRPS HZ1.106:1970 10.9
Temperatura vazduha e Q3.XH 455 232
*Rezidualni hlor mg/l Q3.XH 442 0.3

* Morodoharmmel eemdens vesdioidn s ak rr.‘\n'lf.ur.:m'
Transport uzorka: Frizider u vorilu
Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C

Odgovorni tehnicar koji j;ifvrﬁiu uzorkovanje _.':1\"' Sef Odseka za hynpanu ekologiju

Bojan Milenkovski as M v Prim. dr Zivadinovid
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/ _.ff Kraj m\@np avanju
i i
> A=~
¥

|“|"
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Institut za javno sdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek laboratorijskih sluzbi

Futodka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzy.orgrs

Identifikacioni broj uzorka: (02-2073/26

Datum prijema uzorka: 03.03,2026

Datum pocetka analize: 03.03.2026

Datum zavrietka analize: (4.03.2026

Datum izdavanja lzvestaja o ispitivanju: (4.03.2026

Naziv uvzorka: Voda za pide

Korisnik: JP "Vodokanal Bece)”, Danila Kifa 3, Bede), Danila Kisa 3, Bedej

Lokacija uzorkovanja: PU “Labud Pejovic" / Vrii¢ "LABUDICI". Gerberovih 18, Becej (Kuhinja)

Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (predifdena hlorisana voda)

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen v ambaladi odabranoy i priprembeno) prema uputstve Q3 HLA53 (o skladu sa SRPS
EN IS0 5667-3), HO3094340, HO2101011, HO1 1164060

Mapomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE
Agziv parammetra I Oenaka meiode Erfc]r oni Newrrma
Prava boja mg Pyl SRPS EN 150 TERT: 201 3C ispekirolotomeingska =2 (5%
et}
Prag murisa (na 23°C) +54 TON SRPS EN 16222008 (kvalitativis mefods) BEZ { BEZ)
Mutnoda NTL 117 SMEWW 200k 21308 (torbidimetn psku metodi ) 042 (1)
[1]] SEPS EN IS0 I0523: 2016 {elektrohomjska metinhi) T.88 i H.8-85)
Potrosnja KMnO4 g/l O3 HLITA tvalumetrijskn metoda ) 4.6 (12)
Ostatak isparni ma/l (33, HLAY fradunsia metodu) 4784 B
Elektroprovadljivost na 20°C  pS/em SHPS EN 278882008 (konduktometrifska mesodi 714 (25000
Amonijak mz/l QI HLAST (IC-CD metinda) <112 (05)
Slobodni rezidualny hlor mg/t (23 HEAOK (spektrotilometrijska metodu) 47 (1.0 ) ##
Hlorndi mgl SRPS EN SO HI304- 124008 (IC-CD metola) b4 { 25009
MNilrin mg/ 111 SMEWW 20th 4500 NO2B Gopekinofotomitnjska <015 (039
mtodu)
Nitrati mg/l SRPS EN IS0 10304-1:2009 (1€-CD metoda) 6.2 ( 50.0)
Ukupno gvoide me/l SRPS EN SO LSS50 (CP-0ES metida) (1,001 (039
Mangan gl SRPS EN 150 11E85:2011 (ICP-OES metoda) <(hiMH (0059
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Primenjeno pravilo odluivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika,

Lejava o usaglaSenosti:

Utvrdene vrednost ispitanih parametara u uzorku vode za pice koje imaju propisane maksimalno dopusiene
koncentracije/vrednosti/dozveljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode #a pice ("S1 list SRI" br. 42/98 1 44/99 1 "S1. glasnik RS” br. 28/19) ¢lan 3, stav 1. tacke 2. 3. 41 5.

Odgovorni analitiCar Sel Odscka laboratorijskih sluzbi
Maja Cirkm'f M.P. Danijela Lukic, dipl. hem.
Master hemidar Specijalista iz oksikoloike hemije
| 1lr;-.' II Boraj Levellaja o ispitivanjy . 2
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Institut 2a javno adravlje Vojvodine

Centar 2a hugijenu i humanu ekologiju

Odsck za sanitarnu mikrobiologiju

Futoska 121, 21000 Nowvi Sad

c-mail; higijenadizjzy, org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (2-2073/26

Datum prijema vzorka: 03,03.2026

Datum podetka analize:  (03.03.2026 13000k

Datum zavrietka analize:  (05.03.2026

Datum izdavanja IzveStaja o ispitivanju: (5.003.2026

Naziv uzorka: Voda za pide

Korisnik: Jp “Vodokanal Becej”, Danila Kiga 3, Becej. Danila Kisa 3. Bedej

Lokacija uzorkovanja:  PU "Labud Pejovic" / Vrtid "LABUDICT", Gerberovih 18, Becey (Kuhinja)

Poreklo vede: JP "Vodokanal Becey” (preCisdéena hlorisana voda)

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljena) prema uputstva Q3. BP.853 (u skladu sa SRPS
ENTS0 19458 1 SRPS EN 180 5667-3), M2521702141

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Naarv pirimetrat JSM Oznaka mefode Ejl-f' ;_1._‘3}" Cirstmnicna vregnoss
Ukupan broj koliformnih bakierija (37°C 24-48h) cfy/100ml  {P-2al-m2.2.1 (4] (]
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) efuf/100ml  /P-2a1-m2.2.1 0 ()]
Ukupan broj acrobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/Iml P-2al-ml.1 ¥ (100
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml 4P-2al-m3.1.2 0 (i
Proteus vrate (37°C 24-48h) cfu/100ml  2P-2al-m4.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce klostridije (37°C 24-48h) cfo/100ml 4P-2al-m5.2.1 0 ()
Psendomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cfu/100ml #P-Zal-mb.2.1 0 (0)

Vrste uivrdenih mikroorganizama: Negatvan nadaz

TPyt "N iwl ma puice ", Stamdwdimg maetole e Soitfvaimi bjedierke Bgmemvanots, Prlvreotnd progiod Boogred, Jod

Odgovorni analitiéar

Prof. dr Vera Gusm
Specijalista mik% logije sa parazitologijom M.P.

Kraj fzveliaja o ispitivanju

Levedug o dspitivunu hrop 02-207326M 0 deo GeveStaje o phtivange brof 02-207 026 kol obubvats swe clemente aovedene o Obrawcy Q2 ML Irvedta] oispitivanio brog
2207426 e wekirvil samer ako sadrd Ohrazae Q2 HLIWO-A0 ] we clémenie navedese o njeims,

Inanitus i juvoo adravlje Vojvodine o sertiflikovan prema sablevima siandarda SRPS 1509007 ) 14001, Rexuliat anuliza, igjave o wsaglaenostifoomentan o mishenga odnme se sam i
ispitivani weorak. Tevelta] o ispitivaniu e sme se amnedavali ioeey o oeling i s odiobrenje Dsstituta g gavide adravle Viwedine

Ofpaxi 02 XH.040-74- Haname §
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Institut za javno zdravlje Vopvodine
Centar za higijenu i humanu ckologiju
Odsek za sumitarnu mikrobiologiju
Fulofka 121, 210K Novi Sad

e-mail: higijena@izjzy.orgrs
Identifikacioni broj urorka: 02-2073/26
Datum prijema: 113.03.2026

Datum izdavanja Priloga:  05.03.2026
Naziv vzorka: Voda za pide

Napomeni;

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloske parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAITU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, S list SRJ, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1. 1acka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice S1. glasnik RS broj 28/2019.

Odgovorni analiticar Sef Odseka za sanitarnu mikrobiologiju
Prof. dr Vera Gus 3 M.P. Frof. dr Vera Gu
Specijalista mikrobidlpgije sa parazitologijom Specijalista mikrobiologije sa parazilolggijom

Prilog jie e Lesebafs o inpitivanpu b (2- 207326 i obibvati sve elemente navedene o Oheasce Q2 HUBG-50, Frvefta) o spitivania bl 02-207326 je cedovil s ako ssdeb
Crbraag’ Q- HLI0 500§ ey clemenie naviedene u nijemuo,

Imstient s g gdevlie Vojvodioe j¢ senifikovon prems zatievima standarda SRPS ESO 9008 3 14000, Rewultat amatizn, irfeve o woplubenoai&omentan | midhien o odaoie e swmio mi
'rq'ljtlvd.rl.i wrirak an;'ltu_j .'»is.pl'l':u.miu He sfmo s wmetavads prodey o celipl oo erlobremie nstitutn fu ST .nlm'rlr\.. Wijwodame
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Jfg :lg SAPARILE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA it
18O -
SO VODE ZA PICE i
Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: (02-2073/26
Datum uzorkovanja: 03.03.2026 Vreme uzorkovanja: 10:15 h
Datum izdavanja MiSljenja: 09.03.2026
Vrsta: Voda za pice - pre¢iSéena hlorisana voda
Poreklo vode: IP "Vodokanal Beej” (preciscena hlorisana voda)
Obim mikrobioloske analize:  Osnovni obim "A"
Obim fizicko-hemijske analize:  Osnovni obim "A"
Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):
IP "Vodokanal Becej", Danila Kiga 3, Bedej PU "Labud Pejovic” / Vri¢ "LABUDICI"
Danila Kiga 3 Gerberovih 18
Bedej Bedej

45.6170776000, 20.0509747000
Mesto uzorkovanja:
{Kuhinja)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane S1. glasnik RS br. 41091 17/19:
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SL list SRI, broj 42098 i 44/99 1 51, glasnik RS br. 28/2019)

Na asnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, fizickih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO ISPRAVAN u odnosu na zahteve ¢1.3, ¢1.4, stav 31 4, ¢l 12, stav 1, tadka 2. &1, 25,
stav 2, stav 3, tacka 5 i tacka 6, €1, 26, stav 2, tacka 11 2, stav 3, stav 6, tacka 1, ¢L. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, Sl. glasnik RS br. 41/091 17/19: €1. 3, stav 1, talka 1, 2, 3, 4 1 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za
pice, S1. list SRJ br. 42/98 i 44/99 i 51. glasnik RS br. 28/2019 § savremena struéna saznanja, te se¢ moke koristiti za
pice, kuvanje, pripremu hrane, odr#avanje liéne 1 opste higijene.

Napomena: Primenjuje se lista VII vaZeceg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu
koncentracije rezidualnog hlora prema struénoj proceni lekara specijaliste hugijene (preporuke Instituta za javno
2dravlje Srbije "Dr Milan Jovanovid Batut"),

4 ‘*ﬁ Sef Odseka za
Sy Prim. d
s#r specijalista higijene i m
3
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Miljenie e deo Tevedtaia o ispitivaeu b O2-Z0T326 koji cbubvals wie clemente navedene o Chraseu Q2 HLAK-S0. Bvedtag o isgutivan o broj 02-200306 k0 celovit samio ik siudes
Ciwwrac QLHE D030 | wve elemonic tavedone u nem.

Inbiiiel wa jarvme odrane D Yigvoadine e sertrlikovan prema cahicvma slandanda SEES 1500 W 140, Beaaliati anabye, orave o i labemontiementar | midip s slnose se samo oo
Papitivim wporak . LeveRtng o spativan e ne sme se umpoiavali ey b celin § e edobronig Instinea za javno welravlje Vovodine
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