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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Celtar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Idontifikacioni broj vorka,t 02-4324126
Datum uzorkovanj ai 06.05.2026
Vreme uzorkovanja: 10:30 h
Datum prijoma uzorka u laboratoriju: 06.05.2026
Vrome prijema uzorka u laboratoriju: 13:00 h
Datum izdavanja Izve5taja o uzorkovanju: 07.05.2026

Naziv uzorka: Vo da za piie
Stopen predi5Conosti: predi5iena hlorisana voda
Broj ekvivalentnih stanovnika: -
Korisnik: JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Bedej
Kontakt korisnika: jozef.bata@vodokanal-becej.rs
Uzorkovanje na osnovu: Odluka o dodeli ugovora br.290 od28.04.2026 (01-759/4 od,28.04.2026)

Dnevni plan uzorkovanja za dan 0610512026, Q2.HI.040-06
Poroklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (predi5iena hlorisana voda)
Lokacija uzorkovanja vode za pido (Merno mesto): PU "Labud Pejovii" / Vrtii "SUN.ICA", Republikanska 133,

Beiej 45.6121579000, 20.0367991000
Mesto uzorkovanja: Kuhinja

Potrobna laboratorijska analiza i jednoznadna idontifikacija:
Mikrobiolo5ka analiza (Osnovni obim "A"), M2S31504007
Fizidko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), H01119291, H02102950, H03096493
Identifikaciia kori5Cene metode:
Postupak uiorkovanja vode za piie za mikrobiololku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667 -1:2023
2. SRPS ISO 5667-5:2008
3. SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tadke 1,2,3,4.1,4.2,4.3,4.4.1,4.4.2,4.4.6,4.5,5 i
4. SRPS EN ISO 5667 -3:2024
Postupak uzorkovanja vode za piie za fizidko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667 -l:2023
2. SRPS EN ISO 5667 -3:2024
3- SRPS ISO 5667-5:2008

Napomena: -

Rezultati fizidko-homijsko analizo odredeni na terenu

N Mctodc,,hanDictt i oznnt ,i zvcz.licon 
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Transport uzorka: FriZider u vozilu
Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4'C

Odgovorni tchnidar koji jc izvriio uzorkovanje 5ef Odseka za anu ekologiju
Bojan Milenkovski M.P. Prim. il Zivadinovii

Lekar specijalista higijene i m nskc ekologije
Krai izvesraja o uzorkovanju

JM ()znaka mctodc

Temperatura vode .C SRPS H.Zl.l06:1970 17 .7
Tcmpcratura vazduha .C o3.x14.455
+Rezidualni hlor rnp,ll C3.xli.442 0.1



Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek laboratorijskih sluZbi
Futo5ka 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj vorka: 02-4324126
Datum prijoma uzorka: 06.05.2026
Datum podetka analize; 06.05.2026
Datum zavr5etka amlizet 07 ,05.2026
Datum izdavanja Izvostaja o ispitivanjt. 07.05.2026
Naziv uzorka: Yoda zapi(,e
Korisnik: JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Bedej, DanilaKiSa 3, Bedej
Lokacija uzorkovanja: PU "Labud pejovii', / Vrrii ,,SUNCICA',, Republikanska 133, Bedej (Kuhinja)
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (predi5iena hlorisana voda)
Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavtjen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputslvu Q3.HI.453 (u skladu sa SRPS

EN ISO 5667-3), H01119291, H02102950, H03096493
Napomena:

REZT]LTATI FZICKO-IMMIISKB ANALZE
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metoda)

SRPS EN 1622:2008 (kvalilativna mekxla)

l1l sMEww 20th 21308

SRPS EN ISO 10523r2016

Q3.HI.3 I 6 (volume(rijska meloda)

metoda)

SRPS EN 2711U8r2009

Ostatak isparni
Elcktroprovodljivost na

erqsu4-_------
Slobodni rezidualni hlor

Q3.Hl551 (lC-CD metodr)

Q3.HI.308 (spektrofbtomctrijska mctoda)

SRPS EN ISO 10304-l:2009 (IC-CD mehda)

I 1) SMEWW 20th 4500-NO2B (speklrololometrijskl
menxla)

sRPS EN ISO 10304-RPS EN ISO 10304-l:2009 (lC CD metuda)

SRPS EN ISO I l8lj5:201 I (lCP OES mek)da)

SRPS EN ISO I l8il5:201I (lCP-OES meloda)

II) SMEWW 2Ah - Standard Metho.JN {otthe Exanination of Water and Wastewate 0kEditiot,1998

Primenjeno pravilo odludivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglasenosti:
Utvrdene vrednosti ispitanih parametara u uzorku vode za piie koje imaju propisane maksimalno dopuitene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za piie ("S1. list SRJ" br. 42198 i44/99 i "S1. glasnik RS" br.28ll9) dlan 3, stav 1, tadke 2, 3,4 i 5.

Odgovorni analiti$pr
mr hemiiskih nauS Sranka Bobii
Specijalista toksikffioSke hemije

lI
rl\

M.P.

Kraj izvcitaja o ispitivanju

5ei Odsgkd laboratorijskih sluZbi
tr,6.- De,l{ela t-utif, dipl. hem.
" Spic ij alista ift o--\Slkolo5ke hemije

U

jecelovitsamo ako sdrriObrazac Q2.H1040-50 i sve elemente navcdenc u njemu.

ispidvani izorak.lT,vestrj o ispitivanju no smc sc umnoZavati izuzev u celini iuz odobrcnje Instituta z. javno zdravlje vojvodine.

O6pa3au Q2.XU.040- 62- l43!a]E,e 5

mg/l

mg/l

mS/l

mg/l

( 1,0 ) ##

Naztv pananaxu--
Prava boja

Prqc tl!!$e (qq?!-'ql. ,
Mutnoia

I Hloddi

pH

( 2s00 )

( s0,0 )



;r 1.", i: jl).lilrj:
lrrx )fl!.1l.iI

LZ-V l).J l.{1-', '--llJ-rltl v rtl\JU lJ I\\JJ

02-4324126M
111

Inslilut za.javno zdravlje Vojvodine
Certalza higijcnu i hurnumr ekologilu
Odsck za sanitarnu mikobiologi ju
FuhSka 121, 21000 Novi Sad
e-mai I : hi gijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-4324126
Datum prijema uzorka: 06.05.202(t
Datum podetka ana.lize: 06.05.2026 12:30 h
Datumzavrietkaanalize: 08.05.2026
Datum izdavanja IzveStaja o ispitivanju: 08.05.2025
Naziv uzorka: Voda za piie
Korisnik: JP "Vodokanal Bedej", Danila Kiia 3, Beiej, Danila Kiia 3, Bedej
Lokacija uzorkovanja: PU "LabudPejovic" /Vrtii "SUNCICA", Rcpublikanska 133,Bedej (Kuhinja)
Poreklo vode: JP "Vo<iokanal Bedej" (prediiiena hlorisana voda)
Potrebna labcratorijska analiza: Osnovni obiin
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavl.ien u anbalaZi odablanoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS

EN ISO 19458 i SRPS EN ISO 5667,3), M2S31504007
Napomena:

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PIiE

rFekalne kolifomrne bakte{e (44'C 24-48h) cfu/100m1 1)P-2al-m2.2.1

lUkuo-an broj aerobnih mezofilnih bakterija (37"C 48h) cfu/Lnl /)F-2al-nr1.1

:Streptokoke fekalnog porekia (37'C 2-4-48h) .cfu/lCCrd t E -2al-n3.i.2
,Ploleus vrste (37"C .?4-48h) cfu,/l00ml t.P-2al-n4.1 

_

,Suifitore<lukuiirioklostddije(37'C2.1-48h) cfu/l00ml 1E-2al-n5.2.1

;Pseudomonas aeru ginosa (42"C 24-48h) utu llO}ni t P-2a1-n6.2.1
jVlste utvrdenih inikroorganizama: Negativan nalaz

l,Puhli*r,iix f,,.J,tzrpi,t'-St.t,lanlDL:mch*Lztis?itivxichtt,iiu.lc^fdworti.hivn.hi11,+lr,JRttFr.lettl

JM Ozoaka nelode
cfu/i00nrl t )P -2a1 -m2.2.1

IJtvrdcnt

0

0

O t'i ut i('t) i t vtcin ( )\ I

(0)

(0)
( l{))

10)

0
0
0
t)

AN\

(0)
(0)

,NgcanveN (NEGATIV
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Odsovorni analitidar a
Pr.,f .l. V.ro crr",r[r,r/
Specijalista mikroffi ij" ., p-uritologijorr
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Inslitul za .javno zclravlje Vojvodinc
Ccntar ra higi.jcnu i humanu ckologiju
Oelrck zii ),u) r i I J II rrr r rrik-r'ohiologi.jir
Futo5ka 121, 21tx)t) Novi Sad
e-rnai I : h igijena@izjzv.org.rs

Identifikacionibroj uzorka: 02-4324/26
Datur prijema: 06.05.2026
Datum iz.tiavanja Priloga: 08.05.2026
Naziv uzorka: Voda za piie
Napomcna:

KOMENTAR

Ulvrdcne vrednosti za ispitivane mikrobioloike parametre za doslavljeni uzorak vode za piic ODGOVARAJU
normaina Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piic, Sl. list SRJ, broj 42198,44199 dlan 3, stav 1, tadka I i
Pravilnika o izmenarna Pravilnika o higiienskoi ispravnosti vocle za piie Sl. glasnik RS broj 2812019.

Odgovorni analitiiar ,
Prof. dr Vera Gusr[y(_
Spcclalista rnikr{logije sa parazitologijom

5el Odseka za :anilarnu rnikrobiolclifu
Prof. rir VeraffiJn

Spcc ijrlist a rn ikrobiologije sa paraziio[/gj.iLlrlr

Ohr ar Q2.lll(r41,5r) r \!, (hmu,l(tr vu.llN u ni(1nu.
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MISLJENIE
O ZDRAVSTYENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA

VODE ZAPICE

Strana/
ukupno
strana:

111

Insl.itut za javno zdravlje Vojvodine
Ce_ntar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiiu
Futoska 12i, 21000 Novi Sad
e-mail : hi gij ena@ izjzv.or g.rs

Identifikacionibrojuzorka: 02-4324126
Datum uzorkovanj a't 06.05,2026 Vreme uzorkovanja: l0:30h
Datum izdavanja MiIljenja: 08.05.2026
Vrsta: Voda za piie - predi5iena hlorisana voda
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (prediSiena hlorisana voda)
Obim mikrobiolo5ke analize: Osnovni obim "A"
Obim fizidko-hemijske analize: Osnovni obim "A"

Korisnik:
JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Bedej
Danila KiSa 3

Bedej

Lokacija uzorkovanja vode za piie (Merno mesto):

PU "Labud Pejov ii" lVrrii "SUNCICA"
Republikanska 133

Bedej
45.6t21 57 9000, 20.03 67 99 IOOO

Mosto uzorkovanja:
(Kuhinja)

Sef

MISLJENJE o ZDRAVSTVENoJ ISPRAVNoSTI UZoRKA VoDE ZAPICE
(Zakon o bezbednosri hrane Sl. glasnik RS br. 4ll09 i l7119;

Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piie, Sl. list SRJ, broj 42198 i 44199 isl. glasnik RS br.2812019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikobiolo5kih, fizidkih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za piie je ZDRAVSTVENO ISPRAVAN u odnosu na zahteve i1.3, a1.4, stav 3 i 4, dl. 12, stav 1, tatka Z, .25,
stav 2, stav 3, tadka 5 i tadka 6, dl. 26, stav 2, tadka 1 i 2, stav 3, stav 6, tadka 1, dl. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, Sl. glasnik RS br. 4l/09 i 1,7119; dl.3, stav 1, tadka 1,2,3, 4 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosri vode za
piie, Sl. tist SRJ br. 42198 i 44199 i S1. glasnik RS br.2812019 i savremena strudna saznanja, te se moZe koristiti za
piie, kuvanje, pripremu hrane, odrZavanje lidne i op5te higijene.
Napomena: Primenjuje se lista VII vaZeieg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie u pogledu
koncentracije rezidualnog hlora prema strudnoj proceni lekara specijaliste higijene (preporuke Instituta za javno
zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovii Batut").

M.P.
Lekar speciialista

Kraj mi5ljenja
higijcnc

Obazac Q2.H1.040-50 i sve clemcntc navc,lcnc u njcmu.


