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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futoika 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Idontifikacioni broj uzorka: 02-4787 126
Datum uzorkovanj t 20.05.2026
Vromo uzorkovauja: 10:30 h
Datum prijoma uzorka u laboratorijv 20.05.2026
Vromo prijoma uzorka u laboratoriju: 13:30 h
Datum izdavanja Izvoltaja o uzorkoyaajn: 2l .05 .2026

Naziv uzorka: Vo da za pii,e

StoponpreEi5Conosti: predi5iena hlorisana voda
Broj ekvivalentnih stanovnika: -
lledsnik; JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Bedej
Kontakt korisnika: jozef.bata@vodokanal-becej.rs
Uzorkovanjo na osnovu: Odluka o dodeli u govorabr.290 od 28.04.2026 (01-759/4 od 28.04.2026)

Dnevni plan uzorkovanja za dan 2010512026, Q2.H[.O40-O6
Poroklo vodo: JP "Vodokanal Bedej" (prediSiena hlorisana voda)
Lokacija uzorkovanja vodo za piCo (Memo mesto): Osnovna Skola "Samu Mihalj", Trg Bratstva i jedinstv a 2, Bedej

45.6284032000, 20.0300679000
Mesto uzorkovanja: iaina kuhinja

Potrebna laboratorijska analiza i jodnoznadna idontifikacija:
Mikobiolo5ka analiza (Osnovni obim "A"), M2S32904034
Fizidko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), H03096703, H02103546, H01 1 1941 1

Identifikaciia korilCone metodo:
Postupak uy'orkovanja vode za piie za miktobiololku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-l:2023
2. SRPS ISO 5667-5:2008
3. SRPS EN ISO 19458:2009 (en.), ta'ke 1,2,3,4.1, 4.2,4.3,4.4.1,4.4.2,4.4.6, 4.5,5 i
4. SRPS EN ISO 56 6'7 -3:2024
Postupak uzorkovanja vode za pi6e za fizi(ko-herrijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667 -l:2023
2. SRPS EN ISO 5667-3:2024
3. SRPS ISO 5667-5:2008
Napomona: -

* Mcbdehan nctli omaCeni zvezdicon nisu akcdhovani

Transport uzorka: Rudni friZider
Temperatura friZidera pri fransportu uzorka: 4 oC

Odgovomi tehnidar koji je izvriio uzorkovanje
Marko Davidovii M.P.

Lekar specijalista
Kraj izve5taja o uzorkovanju

ZVESTAJ O UZORKOYANru BROJ
u-4787126N

Rezultati fiziIko-homijske analizo odrodoni na teronu
ntetode

TcmDeratura vode .C SRPS H.Zl.l06:1970 1.7 .3

Ten.rperatura vazduha .C o3.x14.455 16.3
+Reziclualni hlor lr.sll Q3.X14.412 0.,1

iccclo,;ir samo ako saJr2iObrazac Q2.H1040-50 isvc clcmcnrc navcJenc u njcmu.

hpirivani ;zorak. Izver"1aj o ispirivan:ju nc smo so u;nozavari izuzcv u celini i uz odobrcrjo Instilura zoj.vno,rrxvrit voiv.dine.
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Nazjv Darametra

Prava boja
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ
02-4781126[H

lM Oznaka netode
mg Ptll SRPS EN ISO 7{i87:2013C (speklrototomctrijska

meloda)

SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna rner(xla)

1l) SMEWW 20rh 2130B (lurbidimerrijska mercda)

Stranit/
ukupno

tll
Instilut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ckologiju
Odsck laboratorijsk ih sluThi
Futo5ka 121,21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.r's

Identifikacioni broj uzorka: 02-4787 t26
Datum prijema uzorka: 20.05.2026
Datum podetka analize: 20.05.2026
Datum zavrSetka analize: 21.05,2026
Datum izdavanja Izveslaja o ispitivanju: 21.U5.202b
Naziv uzorka: Voda za pic<e

Korisnik: JP "Vodokanal Bedei", Danila KiSa 3, Bedej, Danila KiSa 3, Bedei
Lokacija uzorkovanja: esnsyln lkola "Samu Mihalj,,, Trg Bratstva i jedinsrva 2, Beiej (iajna kuhinja)
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedcj" (predi5iena hlorisana voda)
Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"
Stanj€ uzorka pri prijemu: tJzolak dostavljcn u an.rbalaZi odabranoj i plipremijenoi prenu uputstvu Q3.HI.453 (u sklaciu sa SRPS

EN ISO 5667_3), H03096703. H02103546. H01119411
Napomena:

REZLILTATI FIZIETO-HTN{TTSTE ANALIZE

Prag rnirisa (na 23"C) ###

. SRPS EN ISO 10523:2016 Glektrohemijska nleloda)

Norma
<2 (5)

Il);.7. ( REZ )

0.13 (I )
1,19 ( 6,8 8,5 )
1.1 ( i2)

48r.7 ( - )

TON

NTUMutnoia
pH
Potloinja KMnO4
Ostalak isparni

mg/l

rn/l

......mc4 ...

Q3.Hl.3 l6 (volumetrijska mekxla)

Q3.HI.494 (Iaaunska metoda)

Q:.Ht sst oc-Co meroJa)

Eleklroprovodljivostna20oC pS/cm SRPS EN 27{lt3ll:20{)9 (konduklomelrijrkn mer(xla)

Ar.Lro1tjak

Slobodni rezidualni hlor
, Hloridi
Nitriti

Nitrati

mg/ Q3.HL30tl (speklrolblometrijsk mcrodi)

SRPS LN lS() l().104 I:lrxrqrlC.Cirmcl.,Jr!)

I I) SMEWW 2(Xh 450{|NO2B (spektrotinometrijska

metoda)

mS/l SRPS EN ISO 10304-l:2009 (IC-CD nlek)dr)
' J]-brp.!,o-gygzde . . . . ..ltdl .. sRps EN rso_t l8.35i2o-1 I .Ocp-oES mercda) 

.

Man-gaq....... 
- -.q&-il sRPSENISo II885:201I (ICP-OES meroda) ,

I t/ SMEI|W 2qth . sttn,l.tnJ Mth,\h ht tht Evnh)xiiot ot-wxu ,n,J Vttnw-tn1.2Uth Elnion- tq98

YElt :

mg/l

0,27
ot

<0,005

7,0
0p12
0,00i

7t9
<0,02

( 25(X) )
( 0,5 ),

( 1,0)##
(250)

( 0,03 )

( s0.0 )
(0,3)

( 0,0-5 )

#44 Pfte n jrisn o.ttx.taD u dahldsuli w\ti.

Primenjeno plavilo odludivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

izjava o usaglasenosti:
Utvrdene vrednosli ispitanih paramctara ll uzortu vodc za piie koje imaiu propisane maksirnalno dopu5tene
koncentracije/vlednosti/cloz,voljene koncentracije su USAGLASENE sa nonnama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za piie ("S1. list SRJ" br. 42/98 i 44199 i " Sl. glasnik RS " br. 28119) dlan 3, srav 1, tadke 2, 3, 4 i 5.

Sef Odseka laboratorijskih sluZbi
Dani.jeia Luk ii. tlipl. hcrn.

Spccijalisra iz toksi|6loike herniie

I zwer'

Odgovorni analitidar
Neda Mladcngvii. dipl. in7. lchnol. - master

l,{1t, I

ic ccbvil sitr() {ko sndrTiObraTuc Q2.l.ll.(}10 50 isvcolomoDlo nulcdcnc u ni.ru.

O6pa3au Q2.XI,I.040-62- 14:aau,e 5
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ

02-4787126r|{

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za sanitarnu mikrobiologiju
Futo5ka 121, 21000 Novi Sad
e-mail : h i gij ena@izjzv.or gl s

Identifitacioni broj tzorka: 02-4787 126
Datum priiema uzorka; 20.05.2026
Datum podetka analae: 20.05.2026 13:30 h
Datumzavr5etkaanalize: 22.05.2026
Datum izdavanja Izveltaja o ispitivanj,t : 22.05.2026
Naziv uzorka: Vo da za piie
!{o1sni-k: JP "Vodokanal Bedej". Danila KiSa 3, Befej. Danila KiSa 3. Beiej
Lokacija uzorkovanja: Q516ynn Skola "Samu Mihalj". Trg Brarstva ijedinsiva 2. Beiej (eajna kuhinja)
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (prediliena hlorisana voda)
Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS

EN rSO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M25329M034
Napomena:

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALZE VODE ZAPI1F'
lM Oznaka metode

:fu/100m1 t D -2al-m2.2.1

Negativan

Suarul
ukupno

111

r broj aerobnih mczolilnih bakterija (37"C 48h
t )P-2al-m3.1.2

t.D-2a1-m5.2.1

DPohlikzcia "Votla u piie", StDdafilnc nctodc za ispitivank hisijehske ispavnxn, pivredni flcstcd Beosad, r 990

02-478726 je cllovit samo ako sad.ziobruac Q2.HI.040-50 i sve elemenlc ,avodenc u Djemu.

ispilivani uzorak. Iryoiraj o ispilivanju ne smc se umnotavali izuz.ev u celini iuz odobrcnje Inslirura a javno zdravlje Vojvodino.

O6pa3au Q2.XU.040-74- I4]mr+e 5

Nazly parametra [Jtvrdcna
GraDiina vtedno\t

, bloi
kolifbmne bakterije (44"C 24-48h)

ke fekalnog porekla (37"C 24-48h)
vrste (37'C 24-48h)

5cf Odseka za sanitarnu
ProI. dr Vera

mikrobiologije sa
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za sanitarnu mikrobiologiju
Futoska 121. 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.or g.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-4787126
Datum prijema: 20.05.2026
Datum izdavanja Priloga: 22.05.2026
Naziv uzorka: Voda za piie
Napomena:

KOMENTAR

Utvrclcne vrednosti za ispitivanc mikrobioloike parametre za dostavljcni uzorak vode za piie ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higiicnskoj ispravnosti vodc za piic, Sl. list SRJ, broj 42198,44199 ilan 3, stav 1, tadka 1 i
Pravilnika o izmcnama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie S1. glasnik RS broj28/2019.

Odgovomi ar.alititar J2
Prof. dr Vera Gusmqn r/
Specijalista mikobifgije sa parazitologijom

Obrazac Q2.H1040-50 i sve elemenlc navedene u njcmu.

ispilivmi uzorak. Izvcrhj o ispilivdiu nc ame se um.ozavati izuT-ev u celinii uz odohrcnje Institlra z{jivno zdrrvlje Vojvodine.

},1HCTI4 TYT 3A PRILOG Stt ana,/
ukupno

M.P.

5cl' Odseka za sanitarnu rnikobiologiit
Prof. dr Ver

Specijalista niikrobiologije sa paraz

O6pasau Q2.XI,I.040 -12- V3r\A:H,e 3
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Institut za javno zdravlie Vojvodrne
Centar za higiienu ihumanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futo5ka 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.or g.rs

Identifitacionibroj uzorka: 02-4787126
Datum uzorkovanj a: 20.05.2026 Vreme uzorkovanja: 10:30 h
Datum izdavanja MiSljenja: 27 .05.2026

Vrsta: Voda za piie - prediSiena hlorisana voda
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (predi5iena hlorisana voda)
Obim mikrobiololke analize: Osnovni obim "A"
Obim fizidko-hemijske analize: Osnovni obim "A"

Korisnik:
JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Bedej
Danila Kiia 3

Bciej

Lokacija uzorkovanja vode za piie (Memo mesto):

Osnovna Skola "Samu Mihalj"
Trg Bratstva i jedinstva 2

Bedej

45.6284032000, 20.0300679000

Mesto uzorkovanja:
(iajna kuhinja)

(Zakon o bezbednosti hane Sl. gtasnik RS bt. 41109 i l'l l19l
Plavilnik o higiicnskoj ispravnosti vode za piie, Sl. list SRJ, broi 42198 i 44199 i Sl. glasnik RS br.28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikobiolo5kih, fizidkih i hcmijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za piie jc ZDRAVSTVENO ISPRAVAN u odnosu na zahteve d1.3, d1.4, stav 3 i 4, dl. i2, stav 1, tadka 2, dl. 25,
stav 2, stav 3, tadka 5 i tadka 6, dl. 26, stav 2, tadka 1 i 2, stav 3, stav 6, tadka 1, dl. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
lrrane, Sl. glasnik RS br.4llO9 i 17ll9; t|.3, stav 1, taika 1,2,3,4 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za

pife, Sl. list SRJ br.42198 i 44199 i Sl. glasnik RS br.2812019 i savremena strudna saznanja, te se moZe koristiti za

piie, kuvanie, pripremu lrane, odrZavanje lidne i opite higijene.
Napomena: Prirnenjuie se lista VII vazcieg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie u pogledu

konccntracijc rczidualnog hlora prema strudnoj proceni lekara speciialiste higijene (prcporuke Instituta za iavno
zdravljc Srbijc "Dr Milan Jovanovii Batut").

MISLJENJE o ZDRAVSTVENoJ ISPRAVNoSTI UZoRKA VoDE ZAPICE

Sef fldse!a za humaJirr"ekqlffi
M.P. )[rl-. a, emit X,rd{!\&n

... Lekar specijalista lri$jtne i medicinske ekologije
Kraj miSlienja

Obr z c 02.1{1.(}40-50 isvcclcDrclrto nrvcdcia r tricnlu-

ispirivuninhrak.lrvciejo i'pi'ivxDju ic anc s. u,nx,rrv riizuzcv u celini i uz od,)bren ic hNritnrr zajrvno zdmvlic Vojvodhrc.

O6pa3au e2.XtI.040-88- 14:aarue 5

MISLJENJE
O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA

VODE ZAPTCE


