
0 3 AtJo 2026

14HC'1'r.1TyT 34
lABt-to 3itlPABrbE
BOJBOAT4HE

Pery6"ruxa Cp6uja
Ayroroura llorpajura Bojro4una

I4HCTI,{TYT 3A JABHO 3APABJbE BOJBOAI4HE

@yroura 121,21000 Holl, Caa
I-fenT para: (021\ 422-255; 4897 -800
{uperrop: (021) 6622-784; 4897 -886

OaKc: (021) 6613-989
E- nail: izjzv @.izjzv. or gl s

www.iz jzv.org.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7134126

OBUHVATA:
- IZVESTAJ O UZORKOVANJU BF(OJ O2-7134/26N
- ]ZVESTAJ O ISPIT]VANJU BF(OJ 02.]134126M
- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BF(OJ 02.7134126/M
- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02.71341261M
- MISLJENJE o ZDRAVSTVENoJ ISPRAVNoSTI UZoRKA VoDE ZA PIiE

I(oorclinator za akrcclitaciju laboratorija prema ISO EC 1702-5

inz. tehnol. - master
toksikoloSke hernije

lnsrit!r,n irvno zL{rnvlio V,,ivodinc jc sc[inkov.n prcm. znhtcvi]n{ slnndmla SRPS ISO 9001 i 14fi)1.

O6pa3au Q2.XI4.040-50- h3aabe 3

ixv"o 7(luvlio v(,i!odiro.



IZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higrjenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futolka 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifitacioni broj uzorka: O2-7134D6
Datum uzorkovanj at 21,07 ,2026
Vremo uzorkovanj a: 08:40 h

Datum prijema uzorka u laboratorijv 21.07 .2026

Vrome prijoma uzorka u laboratorijut 12:45 h
Datum izdavanja Izvoltaja o uzorkovanjt: 22.07 .2026

Naziv uzorka: Vo da za pi6e
StopenpreEi5Conosti: predi5iena hlorisana voda
Broj okvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Bedej

Kontakt korisnika r j o zef .b ata@v o dokanal-becej.rs

uzorkovanjo na osnovu: odluka o dodeli ugovora br.290 od 28.04.2026 (01-7 5914 od 28.04.2026)

Dnevni plan uzork ovania za dan 21 107 12026, Q2.HI.O40'06
Poreklo vods: JP "Vodokanal Bedej" (predi5<iena hlorisana voda)

Lokacija uzorkovanja vodo za pi<!o (Morno mosto): Dom zdravlja Bedej - Zdravstvena stanica Bedej, Braie Tan 3,

Bedej 45.6139357000, 20.0515928000

Mosto uzorkovanja: Cajna kuhinja-hitna pomoi

Potrobna laboratorijska analiza i jodnoznaCna identifikacija:
Mikrobiolodka analiza (Osnovni obim "A"), M253O207064

Fizidko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), H03099147 ,H02105300,H01121743
Identifikeciia kori5ieno metode:
Poitupat uTortovanja vode za piie za mikrobiolo5ku analizu sprovedenje u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667 -1:2023
2. SRPS ISO 5667-5:2008
3. SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tadke 1,2,3,4.1,4.2,4.3,4.4.1,4.4.2,4.4'6' 4.5,5 i
4. SRPS EN ISO 566'l -3:2024
posiirpat- uzo*ovinja vode za piie za fizi(ko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 566'l-1:2023
2. SRPS EN ISO 5667 -3:2024
3. SRPS ISO 5667-5:2008
Napomena: -

Rezultati fizidko-homijsko aaalizo odredoni na toronu
]M ()zt|tkrt

Tcr.nperatura vode "C sRPS H.Zl.l06:1970 21.4

Tempcratura vazduha .C o3.x14.455 19.3

'kllezidualni hlor msll Q3.Xr4.442 0.3
) Mctt .y'ptunctri onxa.ri zt.ztlito,l ,i.\u xkLtlihvxri

Transport uzorka: Rudni liiZider
Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4 'C

Odgovorni tehnidar koii ie izvrSio uzorkovanjc
Marko Davidovii

HHCTI,lTYT 34
,ABHO 3APABIbE
BOJBOAHHE 02-'n34126N

r c(1";ir sam,, ako sbJrrioha/ac Q2.H1.(}4{r.50 i rvc clemcnru n,vedenc u nj(mu.

v Strana/
ukupno
st?ua:

ul

5ef Odseka6a hupan-u ekologiju
Prim\r Er(rip{Sclinovii

spec ijalista higijcne lfedicHske ekologije



ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ
02-7134126tH

Institut za.javno zdravlje Vo jvodine
Centar za higijenu i l.rumanu ekologiju
Oclsck laboratorijskih sluZbi
Furoika 121. 21000 Novi Sad
e-mail : higij ena@izjzv.or g.r s

Identifikacioni broj uzorka: O2-7 134126
Datum prijema uzorka: 21,07 .2026
Datum podetka analize: 21.07 .2026
Datum zavr5etka analize: 22.07 ,2026
Datum izdavanja Izve5taja o ispitivanju: 23.01.2026
Naziv uzorka: Voda za pife
Korisnik: JP "Vodokanal Bedej", Danila KiSa 3, Bedej, Danila KiSa 3, Bedej
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Institut za iavno zdravlie \

Lokacija uzorkovanja: Dom zdravlja Bedej - Zdravstvena slanica Bedej, Braie Tan 3, Bedej (iajna kuhinja_hitna
pomoo

Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (predi5iena hlorisana voda)
Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HI.453 (u skladu sa SRPS

EN ISO 5667-3), H03099147, H0210s300. H01l2t7 43
Napomena:

REZULTATI FIZIEKO-HEMUSKE ANALIZE

0,48 (1)
7,77 ( 6,8 - 8,s )
s,6 (12)

479,0 ( - )

( s0,0 )
(0,3)

( 0,0s )
Il) SMEWW2qIh - StaDda Mctlods lbt thc ExanntdbD ol W crard Wastewatcr 20th E Jithn. 1998

Primenjeno pravilo odludivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeijenog rizika.
Izjava o usagla5enosti se odnosi na parametre odredene akreditovanim metodama.

Iziava o usaglasenosti:
Utvrdene vrednosti ispitanih parametara u uzorku vode za piie koje imaju propisane maksimalno dopultene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa nornama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za piie ("S1. list SRJ" br. 42/98 i 44199 i "SI. glasnik RS" br. 28119) dlan 3, stav 1, tadke 2,3, 4 i 5.

Odgovorni rnalitidar'
Ncdrr Mlrdcnoyfg. tlipl. in7. tchr)ul. - rnr:tcr M.l'.

l,t, I
il I Kr.ri r./\ (.iliri:r u i.lrti\urru

I

je cclovir samo nko sadrziobrazac Q2.HI.o40-50 i svc clcmcntc navcdenc u njemu.

isrilivdniuzorak.Izvcilai o istitivanju ne sme se umnozavdri izu7.v u c.lini i uz odobrcnic InsLilut! zajavno zdruvljo Vdjvodino.

5efl Odseka laboratorijskih sluZbi
n-- 1 \ Danijela Lukii. dipl. hcm.

Speciful1sra iz r oksikoloske hemije
i\ \r\\

()6parau Q2.X14.040-62- l,ll].1aH,c 5

Naziv parametra

Prava boja

Prag mirisa (na 23'C)
Mutnofa
pH SRPS EN ISO 1052312016 (elekrrohemijska metoda)

Potroinja KMnO4 mdl Q3.HL3I6 (volumerrijska mehda.)

Ostatak isparni mg/l Q3.H1.494 Gaaunska meroda)

Elcktloprovodljivost na 20"C pS/cm SRPS EN 271i8tl:2009 (kondukromerrijska mci(xla)

Amonijak m(l Q3.HI.55I (lC Cl) mcroda)

Slobodni rezidualni hlor mg/l Q3.H1308 (spekrrolbromerrijska mck)da)

Hloridi mg SRPS EN ISO 10304-t:2009 (IC-CD rnetoda)

JM Oznaka nEk)de
mg P/l SRPS EN ISO ?tlti?:2013C (spektrolixomelrijska

metoda)

TON SRPS EN 1622r2001i (kvalitarivna mclula)

NTU I l) SMEWW 20lh 2130B (urbidimerrijska mercda)

i 49rlq!_, __.. ... .!lgl sRPs EN rso 10304-r:2009 (rc-CD rneloda)

: Nitriti mgil I l) SMEWW 20rh 4500-NO2B (spekrroforomelrijska
i metoda)
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Korisnik: JP "Voduklnal Bece.j". Danila Kiia 3. Bcicj. Dlnila KiSa 3. Beiej
Lokacija uzorkovanja: Dum ztlr vljir Beiej - Zdravrtvcnl :.trnica Bcicj. Braie Tan 3. Bece.j rCa.jna kuhinja-hitna

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ
02-7r34126M

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za sanitarnu mikrobiologiju
Futofka 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7 134126
Datum prijema uzorka: 21.07.2026
Datum poietka ana.lize: 21.07.2026 12:30 h
Datum zavrSetka analize: 24,07 ,2026
Datum izdavanja Izve5taja o ispitivanja: 24.O7 .2026
Naziv uzorka: Vo da za piie

pomoi)
Poreklo vode: JP "Vodokanal Bedej" (predi5fena hlorisana voda)
Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.8P.853 (u skladu sa SRPS

EN ISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M25302U064
Napomena:

REZT]LTATI MIKROBIOLOSKE ANALZE VODE ZAPTCE

broj koliformnih bakterija (37"C 24-48h) :fu/100m1 1)P-Zal-m2.2.1 0 (0)
koliformne bakterii e ( 44"C 24-48h) :lir/l00rnl 1D-2a1-m2.2.1 0 (0)

Ukupan broj aerobrih rrezofilnih baktcriia (37'C 4Eh) ;lu/1ml /.P 2a1 ml.1 8 (10)

Streptokoke fckalnog porekla (37'C 24-48h) :fu/100ml t.P-2a1-m3.1.2 0 (0)
Protcus vrste (37"C 24-.18h) ;1\/100m1 1D-2al n4.l NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sullitorcduku juie klosrridiie (37'C 24-48h) rfu/100m1 1P-2a1-m5.2.1 0 (0)

42"C 24-481r :fu/100ml 1D -2a.7 -:rr:6.2.1 0 (0)
rste Bacillus spp

t)Publikacia "Vo.t a d.?e", StsqrJratnc nretode za ispitivaDjc h;sijcnskc ispravDosti, hivrcdDi prc8tcd Bcoarad, 1990

Odgovorni/analilidar
Dr Jele
Spccij obiologije sa parazitologijom

Izvcriajo ispitivuiu hrci02-713426lM iedeo Izxc5laia o ispitiv.niu brci02-713426 koiiobuhvata svc clomcnle navodenc u Obrascu Q2.H1040-50. IzvclIaj oispilivuju brj
02-713426 je celovil samo ako sadrriObrazac Q2.HI.040-50 i svc elemente navedenc u njemu.

ispitivani uzorak.Izveitaj o ispirivanju ne sme se umnorav.ti izuf,v u celini i uz odobrcnje Insdtuta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pa3au Q2.XU.040-74- Il3,.a.,,'e 5

JM



riillf) .ttfrl,1lij r,r IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ O2_7734/26M
ll(.rl;.1(rj LNlll. l

institut za javno zdravlje Vojvodrne
Ccntar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za sanilarnu miJ<robiologiju
Futodka 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacionibroj uzorka: 02-7134126
Datum prijema: 21.07.2026
Datum izdavanjaPriloga: 24.07.2026
Naziv uzorka: Voda za piie
Napomena:

KOMENTAR

Utvralene vrednosti za ispitivane mikrobiololke parametre za dostavljeni uzorak vode za piie ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie, S1. list SRJ, broj 42198,44199 dlan 3, stav 1, tadka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie Sl. glasnik RS broj 2812019.

Odgovorn
Dr Jclcna
Spccija iologije sa parazitologijom

ObBzac Q2.HI.040 50i sve clenente navedene u njemu.

ispi(ivani uzorak.Izvellaj o ispitivanju ne sme se umnozava(i izuzev u celini i uz odobrcnjc Instiluta zajavno zdEvlje Vojvodine.

O6pa3aq Q2.XU.040-72- I43aa,l,e 3
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MISLJENJE o ZDRAVSTVENoJ ISPRAVI\ioSTI UZoRKA voDE ZAPId,E
(Zakon o bezbednosti hrane Sl. glasnik RS br. 4U09 i 17119:'

Pravilnik o higijenskoj ispravnosri vode za piie, Sl. Iist SRJ, broj 42198 i 44199 i Sl. glasnik RS br.28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikobioloikih, fizidkih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za piie je ZDRAVSTVENO ISPRAVAN u odnosu na zahteve d1.3, d1.4, srav 3 i 4, dl. 12, stav 1, talkaZ,dl.25,
stav 2, stav 3, tadka 5 i tadka 6, dl. 26, stav 2, tadka 1 i 2, stav 3, stav 6, tadka 1, dI.55, stav I Zakona o bezbednosti
hrane, Sl. glasnik RS br. 4U09 i l7l19; iL.3, stav 1, ta1ka 1,2,3, 4 i 5 pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za
piie, Sl. list SRJ br. 42198 i 44199 i Sl. glasnik RS br. 2812019 i savremena strudna saznanja, te so moZe koristiri za
piie, kuvanje, pripremu hrane, odrZavanje lidne i opite higijene.
Napomena: Primenjuje se lista VII vaZeieg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piie u pogledu
koncentraciie rezidualnog hlora prema strudnoj proceni lekara specijaliste higijene (preporuke Instituta za javno

Obrazac Q2.HI.040-50 isvo elcmcnlo navedcnc u njomu.

ispitiv.ni urorak. Izvclraj o ispniv.nju nc snrc sc umnoravari i,uzcv u cclinii uz odobrcnje Institula z.l javno zdravljo Vojvodinc.

O6pa3au Q2.XI,t.040-88- I4iraa6e 5

Identifikacioni br

i

Obim mikrobioloBke analize: Osnovni obim "A"
Obim fizidko-hemijske analize: Osnovni obim "A"

Korisnik:

JP "Vodokanal Bedej", Danila Kida 3, Bedej
Danila KiSa 3
Bedej

Sef


